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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy: post¢gpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na zadanie pn.: ,,Wymiana zloz filtracyjnych wraz z podljczeniem

istniejgcych filtréw do rurociggéw wody surowej iuzdatnionej w SUW Mchowo”

Gmina Przasnysz, z siedzibg ul. Sw. Stanislawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz
informuje, ze w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdOwienia
publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizacje zamowienia pn.: ,, Wymiana
716z filtracyjnych wraz z podlgczeniem istniejgeych filtréw do rurociaggéw wody

surowe] 1 uzdatnionej w SUW Mchowo” - do realizacji zamdéwienia wybrato firme:

Multifilters
Oleksander Ruzhytskyi ul. Wydawnicza 17A
92-333 Lodz
Cena oferty brutto wynosi 69.775,44 zl

Uzasadnienie wyboru:

W postgpowaniu wptyneto 4 oferty:
1. Tom — Water Tomasz Oczko$ — ul. J. Kochanowskiego 20; 05-120 Legionowo-
oferta odrzucona
2. AQUALINE Karol Jasinski, Przemystaw Piotrowski s.c. — ul. Powstancow
60A/303; 05-091 Zabki
3. ARDEMA Sp. z o.0. sp.k. — ul. Bielinskiego 2; 05-330 Czersk
4. Multifilters Oleksander Ruzhytskyi — ul. Wydawnicza 17A; 92-333 Lodz,
z ktérych 3 spelnialy wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamodwienia.
Wybrana oferta firmy Multifilters Oleksander Ruzhytskyl z L.odzi otrzymala 100 pkt
w kryterium ceny (najnizsza cena sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu), ktora
byla jedynym kryterium oceny ofert po spetianiu warunkéw technicznych zawartych

w zapytaniu ofertowym, w tym w opisie przedmiotu zamoéwienia.



Analiza przyczyn odrzucenia oferty firmy Tom-Water Tomasz Oczko$ z siedzibg

w Legionowie ul. J. Kochanowskiego 20

Ad. 1. Firma oferuje ,.ztoze BIRM z wymiana w ilosci 500 litrow zloza/1 filtr”,

Zamawiajacy w zapytaniu ofertowym podal natomiast, ze wymaga wymiany

zloza w ilosci ok. 960 kg/filtr,

Masa oferowanego ztoza BIRM jest rowna: G=500%0,8=400 kg/filtr

Pod wzgledem masowym zloze jest niedoszacowane w okoto 58% (1-
400/960=0,58).

Pod wzgledem objetosciowym zloze jest niedoszacowane w okolo
20%(1500/623=0,20).
Ponadto producenci ztoza BIRM podaja, ze ztoze to skutecznie usuwa mangan
przy pH wody > 8,0-8,5. Oferent byt w posiadaniu badan wody, z ktorych
wynika, ze woda surowa podlegajaca uzdatnianiu posiada pH=ok. 7,5 a wiec
oferowane ztoze moze nie uzdatni¢ z wody manganu.

Oferta ta w punkcie nr 1 w zakresie oferowanej ilosei i typu zt6z nie jest zgodna

z warunkami zapytania ofertowego.

Ad. 3. Firma oferuje ,.podtgczenie filtrow do istniejacych rurociggdw wody surowej i

uzdatnionej z regulacig przeptywu — 2 kpl”.

Zamawiajgcy w zapytaniu ofertowym podal natomiast, ze wymaga
podigczenia filtrow istniejagcych (2 kpl) oraz wyprowadzenia docelowego
podejscia do trzeciego filtra przewidzianego do montazu w perspektywie.
7 analizowanej oferty nigdzie nie wynika, ze oferent wykonanie podejscia do
trzeciego filtra oferuje.

Oferta ta w punkcie nr 3 nie jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy z wybranym Wykonawcg zawrze umowe

w terminie uzgodnionym przez Strony.

Za udzial w postepowaniu serdecznie dzigkujemy.
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