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Na podstawie:

e art 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Ganitarnej (tj. Dz. U.
72015 r. poz. 1412)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniju w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2015, poz.139)

e § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.6000-2-38/2017 z poboru probek wody Nr 64-66
dokonanego w dniu 06.02.2017r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody — woda po uzdatnieniu

- sieci — Szkota Podstawowa w Mchowie

- sieci — sklep spozywczy w Mchowie

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badaf parametréw w/w probek Nr sprawozdania
HKL.6000-2-38/64,65,66/2017 z dnia 10.02.2017r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika
nr 10 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Mchowie
zarzadzanego przez Urzad Gminy w Przasnyszu.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia i
wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentow o jakosci wody.
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Ciechanéw, dnia: 10.02.201'17
SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.6000-2-38/64,65,66/2017

PSSE i’_rzasnysz y TR
Podstawa badan: Protokél uzgodnien nr HKL.082.1.3.2017
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probek: Wodociag zbiorowy w Mchowie, gm. Przasnysz
Data pobrania probek: 06.02.2017
Prébki pobral: Sylwia Nowotka, Jolanta Pac - PSSE Przasnysz
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007 (N)
Nr protokohu pobrania prébek: HKL.6000-2-38/2017
Data przyjecia probek 06.02.2017
Data rozpoczgcia i zakoniczenia badan  06.02-10.02.2017
Inne informacje dotyczace probek Stan prébki - bez zastrzezen

Cel badania ; _Zgodnos¢ z Rozp. MZ z 13.11.2015 r.

UWAGA: Laboratorium o$wiadcza, 2e wyniki badar i zwiqzane z nimi niepewnosci odnoszaq sig wylqcznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddziatu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tlko w catosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Opis i identyfikacja prébki: T - )
Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta  Rodzaj probki i punkt pobrania

64 _ 0%:30 4 ] Stacja Uzdatniania Wody - Mchowo - woda uzd?lniﬁna : "4 N, gy
65 g 09;40_7 5 ___ Szkola Podstawowa Mchowo - kran w WC ] B ) % N
66 09:50 6 Sklep Spozywczy Mchowo

Badania oznaczone "N" znajdujq sig poza zakresem akredvtacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonawce.

1. Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: "nw" - nie wykiyto, ™" - e badano

sni Numery probek, wyniki Data badania
Lp. Wskaznik, metodyka iR ot e s P 7
P 3 = o i ¥ 64 65 66
1 [Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0 0 06.02-07.02.2017

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

metoda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21¢3h.
2 |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 0 0 06.02-07.02.2017
PN-EN IS0 9308-1:2014-12

metoda filtréw membranowych, podioze CCA, temp. inkubacji 36£2°C, czas inkubacji 21£3h.
3 |Liczba enterokokéw katowych w 100 ml wody jtk 0 06.02-08.02.2017
PN-EN ISO 7899-2:2004

metoda filtréw membranowych, podloze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 3642 °C, czas inkubacji 44+2

h,
4 Ogélna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C |jtk X nw : 06.02-09.02.2017
PN-EN IS0 6222:2004
[ metoda posiewu wglgbnego, temp. inkubacji 2242 °C, czas inkubacji 68+4 h 5
Dakmjr;r;;';n;r;u&w ;f;k;anicznie £ i Numer: HKL. 6000-2-38/64,65,66/2017, Strona | z 2




2. Wyniki badan fizykochemicznych

)]

1
Legenda: ™" - nie badano

s ] Numery prébek, wyniki Data badania
Lp. Wskaznik, metodyka Jm —- L
B 64 65 66 |
1 |Azotany mg/l NO3 _ ponizej 0,9 R 07.02.2017
PN-82/C-04576/08 (#) . ) - 1 )
2 |Azotyny mg/l NO2 } ponizej ; 06.02.2017
PN-EN 26777:1999 0,020
Powtarzalno§é metody osiagnigta w laboratorium wynosi 0,003 mg/l
3 |Barwa mg/l Pt 56+ 2,0 3,8+20 51+ 2,0 [06022017
PN-EN 1SO 7887:2012/Apl . pH prébki 7,6 pH prébki 7,6 PH prébki 7,6
4 Fluorki mg/fl F } 0,22 + 0,03 ) 10.02.2017
PN-78/C-04588.03 (#) . ) |
5 |Indeks nadmanganianowy mafl 02 ) 0,99 + 0,29 ) 07.02.2017
PN-EN ISO 8467:2001
(ulleniano_ril': z KMnO4) ] ] ]
6  |Jon amonowy mg/INH4 | 0,39 + 0,05 | 0,36 % 0,05 | 0,26 + 0,05 06022017
PN-C-04576-4:1994 -
7  |Mangan pg/l Mn ) 47,3+ 6,1 ) 09.02.2017
| PN-EN ISO 15586:2005 ) i
8 Metnosé NTU 0,25+ 0,13 | 0,27 + 0,18 | 0,25 + 0,13 [06.02.2017
PN-EN IS0 7027-1:2016-09 i : )
9 Odczyn pH 7,6 £ 0,1 76 +0,1 7,6 £ 0,1 |06.022017
PN-EN 1SO 10523:2012 (17,7°C) (17,9°C) (18,6 °C)
B Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru : . JiL -
10 |Przewodnosc¢ elektryczna wiaséciwa pSfcm 363+24 | 366+ 24 368 + 24 06.02.2017
PN-EN 27888:199 (16,9 °C) (17,0°C) (18,0 °C)
(w temp. 25 °C)
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
Pnni_iej wyniku podano temperature pomiaru
11 |Smak akceptowal - akceptowal -|akceptowal -{07.02.2017 godz.
PN-EN 1622:2006 ny ny ny 11:30
Metoda jakosciowa, trzech oceniajacych,
Temperatura bﬂdaﬂj 2°C !
12 'Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu ma/l CaC03 } 184 + 5 ) 09.02.2017
PN-ISO 6059:1999
(twardosc)
13 |Zapach akceptowal - akceptowal -|akceptowal {07.022017 godz.
PN-EN 1622:2006 11:30
n n n
Metoda jakosciowa, trzech oceniajacych. Y v ¥
Temperatura badan: 22 °C
14 |Zelazo ogéine po/l Fe ] ponizej 30 i 06.02.2017
PN-ISO 6332:2001/Ap1
(#) - horma wycofana bez zastqpienia o
Podana niepewnost Jest obliczona z zastosowaniem wspdiczynnika rozszerzenia k = 2 (Niepewnosé nie uwzglednia pobierania | transportu probek)
Autoryzowal Zatwierdzil
KIEROWNIK
Sekch mbomm{r?ﬁﬁuiew Komunaioej
~ i
WORQ  Mignmglonrbe Wpmfuountes 1. e
_O[}(\IWIO« b\lim"' KONIEC SPRAWOZDANIA gy ind, K £'yfm troncLuk

Deokument generowany elektronicznie

Numer: HKL.6000-2-38/64,65,66/2017,

Strona 2z 2



