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Na podstawie: S

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Samtamq (t] Uz L
z 20191, poz. 59)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1437)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole. HKL.6000-2-6/2020 z poboru probek wody
Nr 14-16 dokonanego w dniu 13.01.2020r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody — woda po uzdatnieniu

- sieci — Szkota Podstawowa w Lesznie

- sieci — Sklep Spozywezy Leszno

oraz na podstawie  uzyskanych — wynikéw  badan  w/w  probek Nr  sprawozdania
HKI..6000-2-6/14,15,16/2020 z dnia 17.01.2020r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zalgcznika nr
6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Lesznie
zarzgdzanego przez Gming Przasnysz.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia i
wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentéw o jakosci wody.
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‘Nazwa 1 adres klienta: PSSE Przasnysz
Protokél uzgodniei nr HKL.082.1.3.2020

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Podstawa badan:

Rodzaj probek:

wptynefo

Miejsce pobrania probek: Wodocigg do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Lesznie, gm. Przasnysz
13.01.2020
Sylwia Nowotka, Kamil Orlowski - pracownicy PSSE Przasnysz

PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN I1SO 19458:2007 (N)

Data pobrania probek:
Probki pobral:

Metoda pobierania probek

Nr protokolu pobrania probek:
Data preyjecia probek
tJala rozpoczecia 1 zakonczenia badan

‘nne informacje dotyczace probek

HKL.6000-2-6/2020
13.01.2020

13.01-17.01.2020

Stan prabek - bez zastrzezen

‘el badania

 Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

UWAGA: Laberatorium o$wiadeza. ze wyniki bada i nwigqzane z nimi niepewnosci odnoszq si¢ wylgeznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddzialu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawe do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
pohwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Opis i identyfikacja prébki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta Rn-d:f.aj probki i punkt pobrania

14 08:30 1 SUNY - Leszno - woda uui:ltniuna

15 08:45 2 Szkola Podstawowa - Leszno

16 09:00 3 Sklep spozywezy - Leszno- Jankowska

Badaniad oznaczone "N" zneydupg sic poza zakresem akredviacyi PCA nr AB 360. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonawey.

¢ 1. Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: "nw" - nie wykryto, " - nie badano

Numery probek, wyniki Data badania

Lp. Wskaznik, metodyka Jm
14 | 15 16
1 Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtie 0 0 0 13.01 - 14.01.2020
PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1 2017-04
metoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp inkubacji 36:£2°C, czas inkubacji 21+3h,
2 - liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 0 0 13.01 - 15.01.2020

PN-EN SO 9308-12014-12+A1 2017-04 test na obecnosc

metoda filtrow membranowych, podioze CCA, temp inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h oksydazy
oy cytochromowej |
3 Liczba enterokokéw k:lowych w 100 ml wody jtk _ 0 | _ 1301 -15.01.2020
PN-EN 1SO 7899-2.20.04
metoda filtrow membranowych, podioze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 3642 °C, czas inkubacji 44£2
4 pgdlna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C jtk nw nw nw 13.01 - 16.01 2020

. PN-EN IS0 6222:2004

metoda posiewu wglebnego, temp. inkubacji 2242 °C, czas inkubacjt 68+4 h

Strona {2 3

Dokument generowany elekironicznic Numer: HKL.6000-2-6 14,13,16 2020,



2. Wyniki badai fizykochemicznych
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sIndeks nadmangamanowy

.{utlemalnosé z KMnO4)

V.lelel

Wskaznik, metodyka
:1, 2-Dichloroetan
32 \.wdame 1z dma ig 09 20]8 r.

PN-EN 150 15586:2005
Arsen

PN-EN IS0 15586 : 2005
Azotany
PN-82/C-04576/08 (#)
Azotyny

PN-EN 26777:199%
Powtarzainosé metudy osu\gmqta w laboratorium wynosi 0,003 mg,'l

_Barwa

i PN-EN 150 1887-2012+Ap1:2016-06 Metoda C
Bor
“PN-75/C-04563/01(#)
i RS
Chlorki

{PN-1S0 9297:1994
Chlorofarm
_PB-HKL-32, wydanie 1 z dnia 18.09.2018 r.
Chrom

PN-EN 150 ISSSG 2005

'Cy_}ankn ugélne, (N)
PN-30/C-04603 01 (#)

Fluorki
| PN-78/C-04588.03 (#)

Glin
PN-EN 150 15586 2005

PN-EN 1SO 8467:2001

Jon amonowy
PN-C-045706-4:1994

Kadm
PN-EN 180 15586:200%

.Mangan

PN FN 15O !5586 2005

‘Mledz
PN-EN ISO 155862005

;Metnosé
TPN-EN IS0 7027-1:2016-09

"PM-EN 150 15586:2008

‘Odczyn

PN-EN 1S0 10523:2012

Ponizej wyniku podano lemperaturg pomiant

Oléw
PN-EN 150 15586 2005

Przewod neéé elektryczna wla éciwa

w lemp, 25 °C w

PN-EN 27888:1999

. Karekta za pomocy urzqdzenia do kompensacji wplywu temperalury
iI’o_n_ifsj wyni}m pndan_q _t.cmperalure Fio-l:niﬂﬂl

iSelen

;Siarczany
| PN-79/C-04566.10 (#)

Smak

PN-EN 1622.2006

Metoda jakosciowa, rzech ocenigjacych
Temperatura badan 22 °C

Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu
-PB-| HKL 12 wydanie ) z dnm 18.09. 20I8 T,

Sumaryczna zawartosé wapma i magnezu
PN-ISC 6059:1999
(1wardost)

Doknment generewany elekironiczpic
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Legenda - - nie baa’ano

Numery probek, wyniki Data badania

14 5 16 o .
' 14.01,2020

- ponizej 1,0 _
; ponizej 1,0 . 5 01.2020
R po-niiej 1,0 ) 15,01 2020
1,9+ 04 ) 1461 2020
ponizej i Ti3orze0
0,020
-7,3 * 2,0 8,5 + 2,0 70+20 01,2020
pHprobki 7.7 pH probki 74 pll probki 7o
ponizej 0,20 ) 15.01 2020
16“,3 + 1,6 _ ) Cpaorzom
~ ponizej2,5 ) 1401 3070
7_ 7 po.hiiej 50 ) 15.01 2026
bon.iiej 15 7 B 140117 01,2020
. . 0,21 £ 0,03 ) 16.01 2020
. poniiéj 20,0 ) 15012020
_ _- 1,8 + 0,3 ) 14012020
_ ponizej 0,13 o
. ponizej 0,5 i 15012020
. " ponizej 5,0 o isonom
- ) ponizej i 15.01 2020
0,005
..2;3 0,5 - 0,32+ 6,07” 3,1 + 0,5 " 13012000
. ' pOhiiej 2,5 i 15012020
3r5 + 0,1 7.4 + 0,1 7,4 + 0,1 " 1301 2020 ‘
16,1 °C) (1638 °C) (16,4 °C)
. poniiej 2,5 15012020
710 + 40 720 £+ 40 710 £40 3oL
(15.6°C) 16.2°C) (156 °C)
] 11,20 + 0,18 L s
- 415 . 14.01.2020
nie_ ﬁie nie 14.01 2020° yodz
stwierdzono stwierdzono stwierdzono '"*
nicprawidlowego meprawidiowego mieprawidloweuo
smaku smaku smaku
. ponizej 1,0 ) 14.01 2020
357 £ 9 15012020

Numer: HEL 6600-2-6 14,13, 16 2020, Stromt 223



29 Sod
PN-1SO 99¢4-1:1994

30 Trihalometany - ogétem (suma THM)
PB-HKL-32, wydanic | z dnia 18 9 2018 1

31 Zapach
PN-EN 1622:2006
Metoda jakasciowa, trzech aceninggeyeh
Temperatura badai- 22 °C

32 Zelazo ogéline
BN-1S0 6332 20014 Ap1 2016-06

) - nopma wicojng

* W probce 14 oznaczenie wykonano 15.01.2020 godz, 12:15. Tempeoratura badart zapachy § smaku 22 °C.

ma/l Na

g

-ygfi Fe

12,3+ 1,6 1601.2020
B - ponizej 10,0 ) 14.01.2020
‘nie 3 nie : nie 14.01.2020% god
stwierdzono ' stwierdzono' stwierdzono '**°
nieprawidlowego - nieprawidlowego nigprawidlowego
zapachu zapachu zapachu
50+ 18 16.01.2020

Podana niepewnosc fost obliczona z zastosowaniem wspdfczynnika rozszerzenia k = 2 (Niepewnosc nig uwzglednia pobierania i transportu probek)
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