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Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.
z 2019 . poz. 59)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (L. Dz. U. z 2019, poz.1437)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.6000-2-35/2020 z poboru prébek wody
Nr 71-73 dokonanego w dniu 10.02.2020r. z:

- SUW Helenowo — woda uzdatniona

- sieci — Szkola Podstawowa w Bogatem

- sieci — Sklep spozywezy w Bogatem

oraz na podstawie  uzyskanych  wynikéw  badan  w/w  probek Nr  sprawozdania
HKL.6000-2-35/71,72,73/2020 z dnia 14.02.2020r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zalagcznika nr
6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
7 wodocigou publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz
zarzgdzanego przez Gming¢ Przasnysz

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia i
wydaje sie ja w celu poinformowania konsumentdw o jakosci wody.
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“Hazwa 1 adres klienta:
Vodstawa badan:

Lodzaj probek:

‘vliejsce pobrania probek:
Data pobrania probek:

Probki pobral:

Metcda pobierania probek

Nr protokohu pobrania probek:

Data przyjgcia probek

Data rozpoczgcia i zakoiezenia badan

Inne infermacje dotyczace probek

el badania

SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.6000-2-35/71,72,73/2020

PSSE I’rzasnys.z

Protokél uzgodnien nr HKL.082.1.3.2020

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Waodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wode Helenowo, gm. Przasnysz
10.02.2020

Sylwia Nowotka, Kamil Orlowski - pracownicy PSSE Przasnysz
PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (N)
HKL.6000-2-35/2020

10.02.2020

10.02-13.02.2020

Stan proébek - bez zastrzezen

Zg.z Rozp.MZ 7 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

YIWAGA: Laboratorium oswrac.’cva, Ze wyniki baa’(m i zwigzane z nim niepewnosci odnoszq si¢ wylqcznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddzialu
Laboratoryinego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty

polwierdzenia otrzymania sprawozdania,

.)pls i identyfikacja prébki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

71 08:30 1 SUW - Helenowo - woda uzdatniona

72 08:45 2 Szkola Podstawowa - Bogate - kran w szatni
73 09 00 3 Sklep spoiywcezy - Bogate - R, Str ryjewski

Badania oznaczone "N ’Jm,’z.’u,lq sie pma zakresem akredytacti PCA nr AB 360. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonawey

Wryniki badain mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, ™" - nie badano

Numery probek, wyniki Data badania

Lp. Wskaznik, metodyka Jm
71 72 73
1 'Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody itk 0 0 0 10,02 - 11 02 2020
PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04
metoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36£2°C, czas inkubacji 21+3h.
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 0 0 10.02 - 1202 2020
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 test na obecnose
metoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h oksydazy
cytochromowe)
3 Liczba enterokokéw katowych w 100 ml wody jtk i 0 i 10,02 - 12022020
PN-EN 150 7899-2:2004
metoda filtrow membranowych, podioze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 362 °C. czas inkubacji 4442
h,
4 Ogdlna liczba knlonii ia agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C jtk nw 1 nw 1002 - 1302 2020
PN-EN 150 6222:2004 .
metoda posiewu wglebnego, temp. inkubacji 2242 °C, czas inkubacji 684 h
Numer: HKL6000-2-35 71.72,73 2020, Strona 2 2

Dokament generowany elekiromeztie



2. Wyniki badan fizykochemicznych

Lp.

10

11

13

14

Numery prdbek, wyniki

Legena’é: " - nie badang
Data badania

Wskaznik, metodyka IJm
71 72 73
Azotany ‘mgfl NO3 } 1,7 +0,3 ~ 11.02.2020
PN-82/C-04576/08 (#)
Azotyny “mg/l NO2 ponizej ) ) 10 02.2020
PN-EN 26777-1999 0,020
Powiarzainosc melody osiggnigta w laboratorium wynosi 6,003 mg/] ; .
Barwa mglPt 0 11,0 £2,4 12,5+24 . 10,7 2,4 1002202
PN-EN IS0 7887:2012+Ap1-2016-06 Metoda C " pH probki 7.4 pHprobki 7.6 :  pH probki 7,5
Akceptowalna przez konsumentdw 1 bez niepravidiowych zmian. Pozadana wartosé w wodzie w kranie
konsumenta do 15 mgl Pt '
Ftuorki ngfl F ) 0,23 + 0,03 ) 1307 2020
PN-T8/C-04588 03 {4)
Indeks nadmanganianowy Img/l 02 1,2+0,3 } 11022020
PN-EN IS0 8467 2001 :
{utlenialnosé z KMnQ4) : | i
Jon amonowy mafl NH4 | _ | ponizej 0,13 } 1002 2020
PN-C-04576-4:1964 . : | _
Mangan pofimn 11,7+ 1,5, A 13.02.2020
PN-EN 150 15586:2005 . '
Metnos¢ iNTY £ 0,39 + 0,08 0,72 £ 0,15 0,51 + 0,11 10022030
PN-EN ISO 7027-1 2016-09
Odczyn pH 74+01  74%01 74+01 002200
PN-EN 1SO 16523 2012 : (15.4°C) (16,1 °C} (16,0°C)
Ponizej wyniku podane lemperature pomiarg :
Przewodnosé elektryczna wiasciwa pSfcm P 408+ 24 - 410+ 24 |, 407 £ 24 0022000
wtemp 25 °C (15,3°C) (16,0°C) ! (15,7°C)
PN-EN 17888:{999 :
Karskta zn pomocq urzadzenia do kompensacji wplywu Lemperatury :
Ponizej wyniku podane temperaturg pomiaru '
Smak nie nie nie 11.02 2020° godz
E2 ’ - . . 920
PRAEN 1622 2006 ‘ - stwierdzono : stwierdzono stwierdzono
Metoda jakodciowa, rzech ocemajaeych. nicprawidlowego | nieprawidlowego nigprawidlowego
Temperatura badan: 22 °C smaku smaku ) smaku
Sumaryczna zawartos¢ wapnia i magnezu mg/l CaC03: 210+ 5 | ) 13.02 202¢
PN-ISO 60591955 i ‘
{twardosc) !
Zapach : nie : nie ; nie 11.62.2020% godz
PN-EN 1622:2000 | - stwierdzono | stwierdzono stwierdzono *%°
Metodz jakosciowa, rzech oceninjacych i © nigprawidiowego ! nieprawidtowego nieprawidiowego
Temperatura badan: 22 °C : zapachu zapachu zapachy
Zelazo ogélne pa/l Fe 89 + 18 i 12.02.2020

PIN-ISO 6332.2001+Ap1:2016-06

fiip = tarma wycofana
v W prdbce 73 oznaczente wykonano 12.02.2020 godz. 10:30, Temperatura badari zapachu 22 °C, smaku 22 °C.
Podana nigpewnosc jest obliczona z zastosowanien wspofczynnika rozszerzenia k = 2 (Nigpewnosc nie uweglednia pobierania [ transporty probek)
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KONIEC SPRAWOZDANIA

Zatwierdzi’

Starszy Asystent
’
Numer: HKE 6000-2-35 71.72,73 2024, Steoner 222



