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Na podstawie: s i s (podpis)

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 19 r.
poz. 59)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1437)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach HKL.6000-2-16/2020 z poboru probek wody Nr 31,32
dokonanego w dniu 27.01.2020r. oraz HKL.6001-69/2020 z poboru prébek wody Nr 176z,177z dokonanego
w dniu 17.02.2020r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody — woda po uzdatnieniu

- sieci — Zlewnia Mleka Mchowo

oraz na podstawie uzyskanych wynikow badai  parametrow  w/w  prébek Nr  sprawozdai
HKL.6000-2-16/31,32/2020 z dnia 30.01.2020r. oraz HKL.6001-69/1762,1772/2020 z dnia 20.02.2020r.
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
Stwierdza warunkowg przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Mchowie
zarzadzanego przez Gming Przasnysz.

Na podstawie przytoczonego sprawozdania z badan probek wody z wodociggu o produkcji 100-1000m*/d Mchowo

stwierdzono, ze woda w zakresie przebadanych parametréw nie spelnia wymagan okreslonych w czgéci C zatacznika nr 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 20171, poz. 2294), ze wzgledu na zwigkszong zawartos¢ manganu w badanych prébkach, jednak nie ma to
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
Jak wynika z § 3 ust. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294), ktéry stanowi: ,,Woda jest zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od
mikroorganizméw chorobotwérezych i pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych
wlasciwosci korozyjnych....”.

Wobec powyzszego, po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia konsumentéw oraz braku zastgpczego Zrédla
wody, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdzil warunkowa przydatnoé¢ wody do spozycia przez
ludzi.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzadzenia i wydaje sig¢ ja w celu
poinformowania konsumentéw o jakosci wody.
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Podstawa badai: Umowa Nr 17/2020 :E;

llosé zatacznikd

Rodzaj probek: :
Przydzielono,

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

........... (podpls)

Miejsce pobrania probek: Wodocigg do zbiorowego zaopatrzenia w wodg w Mchowie, gm. Przasnysz
17.02.2020
Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz

PN-ISO 5667-5:2017-10 (N)

Data pobrania probek:
Probki pobral:

Metuda pobierania probek

Nr protokohi pobrania prébek: HKL.6001-69/2020
“Data preyigcia probek 17.02.2020
Data rozpoczecia | zakoinezenia badan — 18,02.2020

inne informacje dotyczace probek Stan probki - bez zastrzezen

Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

UWAGA: Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan i zwiqzane z ninti niepewnosci odnoszq sie wylacznie do badanych prabek. Bez pisemnej zgody Oddziafu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla hub dary

el badania

pobwierdzenia olrzymania sprawozdania.

Opis i identyfikacja probki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj probki i punkt pobrania
176z 08:10 1z SUW - Mchowo - woda uzdatniona
1772 08:15 2z Zlewnia Mleka - Mchowo

Badasia oznaczone "N" znajdujq sie poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonevee.

2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: " e badano
- Numery prébek, wyniki :
Lp. Wskaznik, metodyka Jm i A L4 Data
. 176z 177z badania
1 Mangan pg/l Mn 115,6 + 14,8 151,8 + 19,4  18.02.2020

PN-EN ISO 15586:2005
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 50 pg/l

Poa‘aria niepewnosc jest obliczona z zastosowaniem wspolczynnika rozszerzenia k = 2 (Nigpewnosc nie uwzglednia pobierania i transporty probek)
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Ciechanow, dnia: 30.01.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.6000-2-16/31,32/2020

Nazwaladles Klienta: et PSSiﬂ bn'iﬁsnySZ 7
\Fodstawa badai: Protokol uzgodnien nr HKL.082.1.3.2020
‘Rodzaj prébek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probek: Wodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w Mchowie, gm. Przasnysz
Data pobrania prébek: 27.01.2020
Probki pobral: Sylwia Nowotka, Kamil Orlowski - pracownicy PSSE Przasnysz
‘Metoda pobierania probzk PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (N)
Nr protokohu pobrania probek: HKL.6000-2-16/2020
Data przyjgcia probek 27.01.2020
Data rozpoczgeia i zakoficzenia badin - 27.01-30.01.2020
Inne informacje dotyczace probek Stan prébek - bez zastrzezen
el badznia Zg.z Rozp.MZ 2 07.12.2017 r(Dz.U.2017 poz.2294)

"JWAGA Labomro.' ium aswra.icza Ze wym."cr badan i zwiqzane z nimi niepewnosci odnoszq sie wylgqeznie do badanyeh prébek. Bez pisemnef 7gody Oddzialu
-Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
votwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Opis i identyfikacja proébki:

Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta ROdZﬂ_] pmbkl i punkl pnbranm

08 30 1 SUW Mchowo - woda uztlmnlona

08 4% 2 Zle“ma mleka Mchowo

Dokument generowany elektronic :nie

Badama oznaczone "N znajdujq sie poza zakresem akredyirrc;r PCA nr AB 560 Bcrdama oznaczone (P} zostaly wykonane przez podwwykonawce.

1. Wyniki badan ﬂlilei‘abiOlOgicznyCh Legenda: "nw" - nie wykryto, ™" - nie badano
e A R R R A R A R L A PR E YRR T e e | I [ = % T "
Lp. Wskaznik, metodyka Jn mery prcl)bek, )l | Data,
shegin 5 31 ; 32 badania
1 L|czba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody itk 0 ' 0 27.01 -
: PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 28.01.2020

'meloda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
. l]‘lkllbaCJl 21+3h.

-|L|czba bakterii grupy coli w 100 ml wody T th o e 0 27.01 -

|PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 28.01.2020
Imetoda filtréw membranowych, podtoze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 2143h.

Liczba enterokokéw ka}oﬁyéh w -100- ml wbd\)- R jtk ik _. 0 27.01 -

PN-EN 1SO 7899-2:2004 | | 29.01.2020
metada filtrow riembranowych, podloze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji
3612 °C, czas 111kuhacy 4442 h,

7 Ogulna liczba kolonii na aga_rze_od_zywczym wiml wody po 72h jtk 10 17 27.01 -

w 22 °C ‘ | 30.01.2020
"IPN-EN 1S0O 6222:2004 ‘

‘meloda poslewu wglq:bncgo temp mkubacu 221:2 "C czas mkubaqi 6814 h !
e i Numer: .’L\’]‘..()U‘UU*?'.’“ 31,32/2020, Strona 1z 2




2. Wyniki badan fizykochemicznych

Lp.

1

4

10

1

12

13

14

Wskaznik, metodyka

'Azotany
PN-82/C-04576/08 (#)

Azotyny
PN-EN 26777:1999

Powtarzalnos$¢ metody osiagnigta w laboratorium wynosi 0,003 mg/I

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C
Fluorki

[ PN-78/C-04588.03 (#)

Indeks nadmanganianowy

|PN-EN ISO 8467:2001

I(utlenialno$¢ z KMnO4)

Jon amonowy
PN-C-04576-4:19%4

Mangan

PN-EN 1SO 15586:2005
Metnosc

PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
Odczyn

PN-EN 1SO 10523:2012

Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa

wtemp. 25 °C

PN-EN 27888:1999

Korekta za pomocq urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
| Ponizej wyniku podano temperaturg¢ pomiaru
'Smak

'PN-EN 1622:2006

;Mcloda_iakoéciowa, trzech oceniajacych.

Temperatura badan: 23°C

‘Sumaryczna zawartos¢ wapnia i magnezu
PN-1SO 6059:1999

(twardo$c)

‘Zapach

{PN-EN 1622:2006
Metoda jakosciowa, trzech oceniajgcych.
Temperatura badan: 22 °C
Zelazo ogdlne

PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06

(%) - norma wycofana

Podana niepewnosc jest ebliczona z zastosowaniem wspdiczynnika rozszerzenia k = 2 (Niepewnosc nie uwzglednia pobierania i transportu probek)
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Legenda: =" - ni2 badan.:

: Numery prdbek, wyiiki

oLl

6,4 +20
pH proébki 7,6

ponizej 0,20

7,6 0,1
(16,1 °C)

370 + 24
(15,9 °C)

nie stwierdzono

nieprawidlowego
smaku

| nie stwierdzono

nieprawidlowego

KONIEC SPRAWOZDANIA

| nie stwierdzono

+
\

32
poriizej 0,9

ponizej 0,020

6,8 + 2,0
pH prébki 7,6
0,20 + 0,03

0,85 + 0,29

0,43 £ 0,05

122,9 + 15,7

0,28 + 0,06

7601

(15,6 °C)

369 £ 24
(15,6 °C)

nieprawidlowego
smaku

182 +5

nie stwierdzono

nieprawidlowego
zapachu

17123

Daia
badaiia
128.01.2020

27.01.2020

27.01.2020

30.01.2020

©28.01.2020

27.01.2020 |

30.01.2020

©27.01.2020

127.01.2020

127.01.2520

28.01.2020
|godz. 10:40

29.01.2020

128.01.2¢20
godz. 17:40

129.01.2020

Zatwierdzil
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