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OCENA JAKOSCI WODY _NR 31/2020

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz. U.
22019 r. poz. 59)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1437)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach HKIL.6000-2-221/2020 z poboru prébek wody
Nr 545,546 dokonanego w dniu 24.08.2020r. oraz HKL.6001-69/2020 z poboru prébki wody Nr 1133z
dokonanego w dniu 31.08.2020r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody — woda po uzdatnieniu

- sieci — Szkota Podstawowa w Lesznie

oraz na  podstawie  uzyskanych  wynikéw  badan  w/w  prébek  Nr sprawozdan
HKL.6000-2-221/545,546/2020 z dnia 27.08.2020r. oraz HKL.6001-69/11332/2020 7 dnia
03.09.2020r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Lesznie
zarzadzanego przez Gming Przasnysz.

¢

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia i
wydaje si¢ jg w celu poinformowania konsumentéw o jakosci wody.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.6000-2-221/545,56@@%9 GMINY PRZASNYSZ
E{H\J:@zwa i adres klienta: PSSE Przasnysz o @) S, 5\ érZQZLO
Podstawa badai: Protokél uzgodnien nr HKL.082.1.3.2020 ﬂcy [] q Dg 2[]?[]
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi %’
ah-iicjsce pobrania prébek: Wodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ Leszno, gm. Przasnysz = llosé zaia{cznik\taw L&f
‘Data pobrania probek: . 24.08.2020 Przydzielono,. ...y i (i .) M
i i /..(podpis
iProbki pobral: - 41t Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz g
! g
{etoda pobierania prabek 3 PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (N)
Hi protokulu pobrania probek: . HKL.6000-2-221/2020
‘Data prayjecia probek ~ 24,08.2020
Data rozpoczgeia i zakoniczenia badan  24,08-27.08.2020
line informacje dotyczace probek Stan prébek - bez zastrzezen
f‘_‘:l badania Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017p0z.2294)

UWAGA: Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan i zwigzane z nimi niepewnosci odnoszq sig wylgeznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddzialu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
pohwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Opis i identyfikacja prébki:
Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta  Rodzaj probki i punkt pobrania

SUW - Leszno - woda uzdatniona

Szkola Podstawowa - Leszno - kran kuchni

adania i wyniki oznaczone "N" znajdujq si¢ poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonaweg.

¢
liil- Wyl‘likl badan mikrobiologicznych Legenda: "nw" - nie wykryto, - - nie badano
, Numery probek, wyniki
LLp. Wskaznik, metodyka Im dd Y Data
g 545 546 | badania |
1 Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0 ' 24.08 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ' 25.08.2020
e metoda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 21+3h.
/2 |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 1 0 24.08 -
: PN-EN IS0 9308-1:2014:12+A1:2017-04 test na obecno$c 26.08.2020
I metoda filtrow membrauéwych, podtoze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas oksydazy
‘ inkubacji 21+3h. cytochromowej
| ; 0:7)
13 |Ogélna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h |jtk 1 nw 24.08 - I
i lw22°cC 27.08.2020 |
! IPN-EN IS0 6222:2004 |
imetcda posiewu wglebnego, temp. inkubacji 22£2 °C, czas inkubacji 68+4 h ]
P Numser 1KLL GO00-2-221 545,546 2020, Sewona 172

Dokument generowany elektronicznie




2. Wyniki badai fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

"Lp. Wskaznik, metodyka Jm 54N5umery Rrofck wymsk;& b:daatﬁia
1 Barwa B ma/l Pt 10,6 £ 2,3 74+1,9 24082020
\L PN-EN 1SO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C pH probki 7,4 pH probki 7,4
2 |Metnosé NTU 0,28 + 0,06 ponizej 0,20  |24.08.2020
| |PN-EN IS0 7027-1:2016-09
3 |odczyn pH 7,4 £ 0,1 7,4£0,1  |24.08.2070
PN-EN ISO 10523:2012 (20,8 °C) (19;2°C) 7
L 1Eca_|1_i;iej wyniku podano temperaturg pomiaru ‘7 @
4 |Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa pS/cm 704 + 24 68¢ I 24 24.08.2020
[ w temp. 25 °C (20,6 °C) (19,0 °C)
| IPN-EN27888:1999
! Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
| Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru
T smug;hak B nie stwierdzono |25.08.2020
PN-EN 1622:2006 nieprawidlowego  |godz. 11:40
‘ Metoda jakosciowa, trzech oceniajgcych. smaku ‘
i Temperatura badania: 22 °C
‘ W probee 545 nie wykonano oznaczenia z powodu zlej jakosci
| mikrobiologicznej. ]
s !EéBach o T nie stwierdzono | nie stwierdzono |25.08.20:0*
I PN-EN 1622:2006 nieprawidlowego niepravi-idlowego godz. 11:40
3 Metoda jakosciowa, trzech oceniajacych. zapachu zapechu
‘ Temperatura badania: 21 °C
W prébce-.;"-fs oznaczenie wykonano 26.08.2020 godz. 11:45. Temperatura badania 22 °C.
Podana niepewnosc jest oblicz0id'z zastosowaniem wspdlczynnika rozszerzenia k = 2 (Niepewnosc nfe uwzglednia pobierania | transportu probek)
Zatwierdzit
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SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.6001-69/1133z/2020.2AD (ul"lll‘i‘;%@g"“’/

-

Nr dziennika ...

Hreawa i adres klienta: Gmina Przasnysz, ul. $w. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz ‘% i o
“edstawa badar: Umowa Nr 17/2020 g 09, 09. 2020
:".ndzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (::‘

llos6 zalgcznikd
Przydzielono.... LA L AL 1

Miejsce pobrania probek: Wodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ Leszno, gm. Przasnysz

Data pobrania probek:

;“rébki pobrat: .

:Ex‘{eloda pobierania prébek

ir protokolu pobrania probek:

Dt przyjecia probek

31.08.2020

Kamil Orlowski - pracownik PSSE Przasnysz

PN-EN ISO 19458:2007 (N)
HKL.6001-69/2020
* 31.08.2020

"iata rozpoeczgeia i zakonezenia badann  31,08-03.08.2020
Stan praébki - bez zastrzezen
Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017poz.2294)

E 1 VAGA Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badari odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego spraveozdante nie
wiZe byé powielane inaczef jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty potwierd=enia otrzymania sprawozdania

i informacje doiyczqee probek

t"2i badania

“pis i identyfikacja probki:

Nr probki

Rodzaj probki i punkt pobrénia

Godz. pobr. Ozn klienta
1,33z 08:00 2z

SUW - Leszno - woda uzdatniona

sadania i wyniki oznaczone "N" JJ(?]dqu sig poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podiykonawce.

! ¢
W\ niki badan mikrobaoluglcznych Legenda: "nw" - nie wykryto, *-" - nie badano
5 T T | T
& v Nume robek wyniki
“ip. : Wskaznik, metodyka R el WK Data
1133z badanla
._|czba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk ! 0 31 08 -
PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 : 01.09.2020 |
metoda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h. |
: Najwyzsza dopuszezalna wartodé - 0 w 100 ml wody | i
-t ]
12 |Liczba bakterii grupy coli w 100 m| wody jtk 0 31.08 - i
i PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 01.09.2020 i
5‘ mietoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h. |
Nd|wy752'x dopuszwa'na wartosc 0 w 100 ml wody |
3 |Lizzbn enterokokévy | -alowych w 100 ml wody jtk ‘ 0 i31.08 -
By PN-EN [SO 7899-2:2004 ‘ 102.09.2020
metoda filtréw membrancych, podloze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 36:£2 °C, czas inkubacji ‘ | :
4442 h, Nfu\\)757a dopuszczalna wartos¢ - 0 w 100 ml wody i : '
IC‘golna liczba kolonu na agarze odszczym w 1 ml wody po 72 hw 22 °C jtk \ nw 131.08 - |
PN-EN 18O 6222:2004 ‘ 03.09.2020
metoda posiewu wglgbnego, temp. inkubacji 2242 °C, czas inkubacji 68+4 h | |
Ogolna liczba mikroorganizméw bez nieprawidlowych zmian; zaleca si¢, aby nie przekraczata | i i
100jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej i 200jtk/Iml w kranie konsumenta. ‘ : \

¢ o .
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