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Na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (.. Dz. U.
72019 1. poz.59)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1437)

o § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach HKIL.6000-2-222/2020 z poboru probek wody
Nr 547,548 dokonanego w dniu 24.08.2020r. oraz HKL.6001-69/2020 z poboru prébki wody Nr 1132z
dokonanego w dniu 31.08.2020r. z:

- SUW Helenowo — woda uzdatniona

- sieci — Szkola Podstawowa w Bogatem

oraz na  podstawie  uzyskanych  wynikéow  badan  w/w  probek  Nr  sprawozdan
HKL.6000-2-222/547,548/2020  z dnia 27.08.2020r. oraz HKL.6001-69/11322/2020 z dnia
03.09.2020r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zatgcznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz
zarzadzanego przez Gming¢ Przasnysz

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nast¢gpnych bada wody z tego urzgdzenia i
wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentow o jakosci wody.
. [PAN TW(KAQ'
Powiatpwy Inspakt Sanitarny

w Pilzds lyszu
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Otrzymuja:
1. Gmina Przasnysz

ul. Sw. St. Kostki 5
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Ciechanow, dnia: 27.08.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.6000-2-222/547,548/2020, 1 .y pRyASNYS
4 I
- il (769, 20
‘Mazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz - NFdziennika ..., 2.0 20 s
Podstawa badai: - Protokél uzgodnien nr HKL.082.1.3.2020 "g)’ 0 [] Ug 2[]28
L N 5 g . S s :
odzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi 5
“hWiejsce pobrania probek: Wodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wode Helenowo, gm. Przasnysz b=

niké .
I 3.1a pob#inia pidbek: . ‘. 24.08.2020 |é0;§(;;?é?g;0 ?N\ﬁ/ //Z é gﬂk
bk pebral: “. Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz e (ped i
" "rtoda prbierania probek PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19448:2007 (N) {//
I, protokiohu pobrania probek: HKL.6000-2-222/2020 /ﬁ\

: /
24.08.2020 : /

24.08-27.08.2020
Stan préobek - bez zastrzezen
2l badania Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017p0z.2294)

TIWAGA: iabm atorium o$wiadeza, fe wyniki badan i owigzane =z nimi niepevwnoSci adnoszq sig wylgeznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Odd"ma'u
Labaratoryinego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
Johvierdzenia otrzymania sprawozdania.

Spis i identyfikacja probki:

CAr prabki

'71a przyigeia probek
' ta rozpoczeeia i zakonezenia badan

e informacje dotyczace probek

Godz. pobr. Ozn, klienta

Rodzai prébki i punkt pobrania

SUW - Helenowo - woda uzdatniona

Szkola Podstawowa - Bogate

"danie | wyniki oznaczone "N _n(ydry(g sig poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez pm{\l) lmums ce.

¢
Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: "aw" - nie wykryte, ™" - nie badeno
L Lp. Wskaznik, metodyka m } humeryiprobick, viynik Data |
547 548 badanln i
j 1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 m| wody jtk 0 ! 0 '24 08
1 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | i E2J.08.2020 '
inetoda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas i ; |
mkubacu 21+43h. ‘ ! \ i :L
2|l czba bakterii gr: jtk 1 : 0 124.08 -
PN-ENISO 9308 1:20:4 12+A].20]7-04 lest na obecnosc 126.08.2020 |
roatoda filtréw membranewych, podioze CCA, temp. inkubacji 36:+2°C, czas oksydazy l 1
i kubacji2143h. | cylochromowej | | ‘
©,7) | |
Ogdlna liczba kolonu na agarze odzywczym w 1 mi wody po 72 h |jtk 181 115 i? 4. 08
v 22 °C ; (153:214) (94:141) 127.08.2020
PN-EN (SO 6222:2004 | ‘ }
_TL_[EJCE]EOﬂc:m \\glc;bncgo t’emp mkubac_u 2242 °C czas lnk“th,c"'fgﬂ !i __J [ ‘ i

T Amuu generovany elektropicznic

Srowes §0 2



2 W vnlkl badan fizykochemicznych Legenda; "-" - nie badano
1 Lp. | Wskaznik, metodyka Im Dl Ree Dk PR Bata

| i ) 547 548 badania

1+ lBarwa S mg/iPt | 14,0 £ 2,3 153£23  |24.08.2020
 [PNENISO 7887: 2012+Ap1:2016-06 Metoda C pH prébki 7,4 pH probki 7,4

2 IMetnosé NTU 0,35 + 0,08 046£0,10 2408200 |
Lwﬁiﬂ"ﬁq 7027-1:2016-09 _ o
}3 lodczyn pH 7,4 + 0,1 7,4+ 0,1 24.08.2020

1 PN-EN ISO 10523:2012 (20,4 °C) (2027 °C) :

| Pom*cr wymku podanu temperaturg pnml'lru N e o
4 |Przewodnoéé elektryczna wiasciwa pS/em 410 + 24 400 =: 24 24,08.2020

' w temp. 25 °C (20,1 °C) 26+ °C)

' PN-EN 27888:1999

P !Korekla z1 pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

. jPoniZc_i wyniku pedano temperatur¢ pomiaru )

s [Smak il ] nie stwierdzono |25.08.2020

| PN-EN 1622:2006 nieprawidlowego  |godz. 11:40

| Metoda jako$ciowa, trzech oceniajacych. smaku

i Temperatura badania: 22 °C

! W prébee 547 nie wykonano oznaczenia z powodu zlej ]akosc1 mikrobiologicziej

le EE}EE o nie stwierdzono | nie stwierdzono |25,08.2070*

| PN-EN 1622:2006 nieprawidlowego niepravidlowego  [godz. 11:40

' Metoda jakosciowa, trzech oceniajgcych. zapachu zasachu

! Temperatura badania; 21 °C B

* W probee 547 oznaczenie wykonano 26.08.2020 godz. 11:45. Temperatura badania 22 °C.
Podana niepewnosc jest obliczona z zastosowaniem wspdlczynnika rozszerzenia k = 2 (Miepewnosc nie wzglednia pobierania I transpertu probek)
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\‘.\\\‘\wlu/l,’/ rPCA POWIATOWA STACJA zi\laNé;il;lz)?N-lgP[DEMIOLOGICZNA Liczba stron: 2
:i\\\\\__\—/__‘//’% POLSKIE CENTRUM ODDZ‘I\AL LABORATORYJNY Egz u’t ? 6
M oy AKREDYTACJI
= 7, ;
| 1:{,////;/_\#—_;\\\:5: % % 06-400 Ciechanow SanANGTeA A
Ly A “  BADANIA ) =
g SO “——— ul. Sienkicwicza 27 ¢-mail: psse.ciechanow@pis.gov.pl
li; A8 50 tel: 23 672-33-13 www.wsse.waw.pl/ciechanow/

Ciechanow, dnia: 03.09.2020 .
e : < r
SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.6001-69/1 1321/205‘5{4AD QMIHE E;éfgz,ﬁ o
; 5 Nr dziennika .\, R
[Nazwa i adres klienta: “ Gmina Przasnysz, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz ?_—_TS’ 0 g []g ;__)02[]
Vedstawa badan; + Umowa Nr 17/2020 H?": .
itudzaj piisbek: ) - woda przeznaczona do spozycia przez ludzi 2 losé zalapznikgw... o {)/ZZQI/
Tigjsce l@bbmnia probek: - Wodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢ Helenowo, gm. Przasnysz Przydzielone...%... bl Py
ia pobitinia probek: 2O31.08.2020 e / /.,.(podpls)
rabki pobral: * Kamil Orlowski - pracownik PSSE Przasnysz
4 toda pobierania probek PN-EN ISO 19458:2007 (N)
liie protokotu pobrania probek: HKL.6001-69/2020
j “ta przyjecia probek 31.08.2020
iJata rozpoczgeia i zakonczenia badan  31,08-03.09.2020
inne informacje dotyczace probek Stan prébki - bez zastrzezen
el badania : Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017poz.2294)

VIWAGA: Laboratorium o$wiadeza, Ze wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badarief prébki. Bez pisemnej =gody Odd=iatu Laboratoryjnego spravwozdanie nie
Lrioze by¢ powielane inaczej jak tyltko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty porwierdzenia otrzymania spravozdania.

'i"ijpis i;‘ide“tyﬁkﬂcja prokeki:

it probii Godz. pobr. Ozn klienta ~ Rodzaj probKi i punkt pobrania
Lii2z 07:20 Iz . SUW - Helenowo - woda uzdatniona

“idaniy i wyniki oznaczone "N" znajdujq si¢ poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznac=zone (P) zoslaly wykonane przez podwykonawcg.

¢
i. Wyniki badai mikrobiologicznych Legendsa: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano
, i
| Lp. Wskaznik, metodyka g | NUmeRY piobak, Wymk'? Data ,
o : 1132; | badania |
i1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 31.08 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 01.09.2020
niztoda filtréw membroscwyceh, podioze CCA, temp. inkubacji 36£2°C, czas inkubacji 2143h. i
: Majwyzsza dopuszczalrasvarto$é - 0 w 100 ml wody |
.7 |li’czba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 31.08 - i
:. FN-EN SO r;“3()8:-1:2014;-]2+Al:20]7‘-04 01.09.2020
i ll'.'.ctoda filtréw membranowych, podtoze CCA, temp. inkubacji 3642°C, czas inkubacji 21+3h. |
I:Iajwyz'.sza dopuszczalna E‘rlr_lgs_('_~().‘f 100 ml wody 7 i - i .
Liczba enterokokéw katowych w 100 ml wody itk 0 131.08 - ;
PN-EN ISO 7899-2:2004 %02,09.2020
i metoda filtrow membranowych, podioze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 36+2 °C, czas inkubacji
L 44£2 h, Najwyzsza dopuszczalna warto$é - 0 w 100 ml wody |
a Qgélna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C jtk nw 31.08 - ‘
| [PN-ENISO 6222:2004 03.09.2020 |
i metoda posiewu wglcbnego, temp. inkubacji 2242 °C, czas inkubacji 68+4 h i
! G3golna liczba mikroorg:izmow bez nieprawidlowych zmian; zaleca sig, aby rie przekraczala } i
] 100jtk/1m] w wodzie wprawadzanej do sieci wodociagowej i 200jtk/1ml w kranie konsumenta. J .

akument generowony elektronicznie Numer: HKI 6001-69/11322 2020, Srona |2
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