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Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t,j. Dz.
22021 r. poz. 195)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawic jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach HKL.9051-1-68/2021 z poboru probek wody
Nr 81z-83z dokonanego w dniu 07.02.2022 r., HKL.9051-2-49/2022 z poboru prébek wody
Nr 226z-228z dokonanego w dniu 14.03.2022 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody — surowa

- Stacji Uzdatniania Wody — woda po uzdatnieniu

- sieci — Budynek mieszkalny — Mchowo 36

- sieci — Budynek mieszkalny — Mchowo 48

oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan parametrow w/w probek Nr sprawozdan
HKL.9051-1-68/812,822,832/2022 z dnia 10.02.2022 r., HKL.9051-2-49/2262,2272,2282/2022
z dnia 21.03.2022r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Mchowie
zarzadzanego przez Gming Przasnysz.

Na podstawie przytoczonego sprawozdania z badan probek wody z wodociggu o produkeji

100-1000m*d Mchowo stwierdzono, ze woda w zakresie przebadanych parametrow nie spelnia
wymagan okre$lonych w czesci C zalgcznika nr | rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), ze
wzgledu na ponadnormatywng zawarto$¢ manganu.
Jak wynika z § 3 ust. rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294), ktdry stanowi: ,,Woda jest
zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwdrczych i pasozytow w liczbie
stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego....”.

Ocena ninigjsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badain wody z tego urzadzenia
i wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentow o jakosci wody.

Otrzymuje:
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Nazwa i adres klienta: Gmina Przasnysz, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz o
Podstawa bada: Umowa Nr 20/2022 @
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi "%j

NV

Miejsce pobrania probek: Wodocigg do zbiorowego zaopatrzenia w wodg w Mchowie, gm. Przasnys
14.03.2022

Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz

PN-ISO 5667-5:2017-10 (N), PN-EN ISO 19458:2007 (N)
HKL.9051-2-49/2022

14.03.2022

14.03-17.03.2022

Stan prébek - bez zastrzezen

Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

Data pobrania probek:

Probki pobrat:

Metoda pobierania probek

Nr protokolu pobrania probek:

Data przyjecia probek

Data rozpoczeceia 1 zakonczenia badan
Inne informacje dotyczace probek

Cel badania

T e A< 41165 I [ ST IF T

24, 03, 2022

liosé zalacznikapy s
Przydzielono., QY. .

UWAGA: Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badart i zwigzane z nimi niepewnosci odnoszq sie wylgeznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddziatu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargiw terminie 14 dni od daty stempla lub daty

potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Informacye o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania prébek pochodzq od prébkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Opis i identyfikacja probki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

226z 10:10 10z Stacja Uzdatniania Wody - Mchowo - woda surowa
227z 10:20 11z Stacja Uzdatniania Wody - Mchowo - woda uzdatniona
228z 10:30 12z Posesja prywatna - Mchowo 48

Badania i wyniki oznaczone (N) zngjdujq si¢ poza zakresem akredytacii PCA nr AB 360. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podswykonaweg.

¥

1. Wyniki badai mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryta, ™" - nie badanoo

Lp. Wskaznik, metodyka Jm

Numery prébek, wyniki

Data badania

226z 227z

228z

Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody

PN-EN 150 9308-1:2014-12+A1:2017-04

metoda filtrow membranowych, podtoze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h. Najwyzsza
dopuszczalna wartosé - 0 w 100 ml wody

0

14.03 - 15.03 2022

0

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
metoda filtrow membranowych, podioze CCA, temp. inkubacji 3642°C, czas inkubacji 2143h_Najwyzsza

dopuszczalna wartosc - 0 w 100 ml wody

14.03 - 15.03 2022

Liczba enterokokéw kalowych w 100 ml wody jtk
PN-EN 15O 7899-2:2004
metoda filtrow membranowych, podioze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 36+2 °C, czas inkubacji 44+2

h, Najwyzsza dopuszczalna wartosé - 0 w 100 ml wody

14.03 - 16.03 2022

0Ogédlna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C |itk
PN-EN 1S0 62222004

metoda posiewu wylebnego, temp. inkubacji 22+2 °C, czas inkubacji 6844 h

nw nw

Ogdlna liczba mikroorganizmow bez nieprawidlowych zmian; zaleca sig, aby nie przekraczala 100jtk/1ml w
wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej i 200jtk/1ml w kranie konsumenta

14.03-17.03.2022

14
niepewnosé
[8,24]
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2. Wyniki badan fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

. Numery prébek, wyniki Data badania
Lp. Wskaznik, metodyka Im
2262 227z 228z
1 |1, 2-Dichloroetan ng/! i <10 i 15.03.2022
PB-HKL-32, wydanie | z dnia 18.09.2018 r. 1,040,2 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 3,0 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
2 Antymon pa/l Sb _ <1,0 B 16.03.2022
PN-EN IS0 15586:2005 1,040,2 - pranica
Najwyzsze dopuszczalne steZenie - 5 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
3 Arsen pafl As _ <1,0 B 16.03.2022
PN-EN 180 15586 : 2005 1,00£0,15 - granica
Najwyzsze dopuszczalne steZenie - 10 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
4 |Azotany mg/l NO3 i 1,7 £ 0,4 ] 15,03 2022
PN-82/C-04576/08 (#)
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 50 mg/l, ponadto stezenie NO3/50 + stezenie NO2/3 musi by¢ mniejsze
Tub réwne 1
5 Azotyny mg/l NO2 R < 0,020 } 14.03.2022
PN-EN 26777:1999 0,020 + 0,008 -
Powtarzalno$¢ metody osiggnigta w laboratorium wynosi 0,003 mg/l granica oznaczalnosci
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 0,50 mg/l, w wodzie wprowadzanej do sieci - 0,10 mg/l, ponadto akredytowanej
stgzenie NO3/50 + stgzenie NO2/3 musi by¢ mniejsze lub rowne | metody badawceze)
6 |Barwa mg/l Pt 6,2+1,9 88+19 6,7 £ 1,9 |14032022
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C pH prabki 7.8 pH probki 7,5 pH probki 7.5
Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian. Pozadana wartosé w wodzie w kranie
kansumenta do 15 mg/l Pt.
7 Bor mg/l B _ < 0,20 _ 16.03.2022
PN-75/C-04563/01(#) 0,20 + 0,12 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 1,0 mg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
8 Chlor wolny mo/l Ci2 ~ < 0’{)4 R 14 .03.2022
PB-HKL-31 wydanie 2 z dnia 01.07.2021 r. 0,04 + 0,03 - granica
Czas pomigdzy pobraniem a analizg probki - 130 minut oznaczalnosci
Oznaczenie wykonana w laboratorium - probka dostarczona akredytowanej
Najwyzsze dopuszczalne stezenie w punkcie czerpalnym u konsumenta - 0,3 mg/l metody badawczej
9 Chlorki mg/l CI a < 5,0 ) 16.03,2022
¥ [PN-ISO 9297:1994 5.0 % 1 4- granica
Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie - 250 mg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
10 |Chloroform /i ) <25 ) 15.03.2022
PB-HKL-32, wydanie 1 z dnia 18.09.2018 r. 2,5+0,5 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 30 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
11 |Chrom g/l Cr A < 5,0 i 16.03.2022
PN-EN ISO 15586:2005 5,041,0 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 50 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
12 |Cyjanki og6lne wafl CN ) <15 ) 14.03. - 17.03.2022
PN-80/C-04603.01 (#) 15 + 7 - granica
Najwyzsze dopuszczalne ste¢zenie - 50 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
13 |Fluorki mg/| F _ 0,22 £ 0,04 } 16.03.2022
PN-78/C-04588.03 (#)
Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie - 1,5 mg/l
14 |Glin po/l Al = < 20,0 R 16.03.2022
PN-EN ISO 15586:2005 20,042,6 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 200 pg/| oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
15 [Indeks nadmanganianowy mafl 02 R 1,5+ 0,3 ) 15.03.2022
PN-EN ISO 8467:2001
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(utlenialnosé 2 KNinO4)

Najuwyzsze dopuszezalna wartosé - 5,0 mg/l
16  (Jon amonowy mg/l NH4 0,39 + 0,05 14.03 2022
PN-C-04576-4:1994

Najwyzsze dopuszezalne stgzenie - 0,50 mg/l

17 |Kadm pafl Cd R <0,5 ) 16,03 2022
PN-EN IS0 15586:2005 0,540,1 - granica
Najwyzsze dopuszezalne stezenic - 5 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej

metody badawczej

18 |Magnez, (N) ma/l Mg . 74+ 04 - 13032022
PN-C-04554-4:1999 (N)
Dopuszezalny zakres wartosci - 7-125 mg/l

19 |Mangan Ha/l Mn 110,0 + 14,1/ 90,3 + 11,6 ) 16.03.2022 *

PN-EN ISO 155862005
Najwyisze dopuszezalne stezenie - 50 pg/l

20 |Miedz mg/l Cu ) < 0,005 ) 16.03.2022
PN-EN 1SO 15586:2005 0,0050,001 -
Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 2,0 mg/l granica oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
21 |Metnosé NTU 3,7+ 0,7 | 0,33 0,07 0,31 & 0,07 |14032022

PN-EN 150 7027-1:2016-09
Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do | NTU.

22 |Nikiel g/l Ni ) <25 ) 16.03.2022
PN-EN IS0 15586:2005 2,5+0,3 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 20 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej

metody badawczej
23 |0dczyn pH 7401 | 7501 | 7,540,1 [1403202
PN-EN 18O 10523.2012 (14,9°C) (15,0°C) {16,0°C)
Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru

Dopuszezalny zakres warlosci - 6,5-9.5

24  |Otéw pg/l Pb ) <25 } 16.03.2022
PN-EN ISO 15586:2005 2,5+0,5 - granica
Najwyizsze dopuszczalne stgzenie - 25 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawcze)
25 |Przewodnosc elektryczna wiasciwa pSfcm 382+ 24 389 + 24 383 + 24 |14.03.2022
w temp. 25 °C (14,5 °C) (14,9°C) (15,8°C)

PN-EN 27888:199%

Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji wphywu temperatury
Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru

Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 2500 pS/cm

26 |Selen g/l Se } <1,0 ) 16,03.2022
PN-EN IS0 15586:2005 1,00+0,15 - granica
@ Najwyzsze dopuszczalne stgzenie -10 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawczej
27 |Siarczany mg/l S04 } 12,0+ 1,8 ) 17.03.2022

PN-79/C-04566.10 (#)

Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 250 mg/l

28 |Smak nie nie nie 15.03.2022

| o . o . . -3

PN-EN:1622:2006 stwierdzono | stwierdzono | stwierdzono [5°¢%1%%°
Metoda jakosciowa, trzech oceniajgeych obeego smaku obeego smaku obcego smaku

Temperatura badan: 22 °C
Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna
(akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian)

29 |Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu K/l i <1,0 } 15.03.2022
PB-HKL-32, wydanie | z dnia 18.09.2018 r. 1,0+0,2 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stgzenic - 10,0 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej

metody badawczej

30 |Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu mg/l CaCO3 183+ 5 15.03.2022
PN-1S0 6059:1999

(twardos¢)

Dopuszczalny zakres wartosci - 60-500 mg/l

31 |Séd ma/l Na 6,3+0,8 15.03.2022
PN-1S0 9964-1:1994
Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie - 200 mg/l

32 |Trihalometany - ogélem (suma THM) Hg/l B < 10,0 B 15.03.2022
PB-HKL-32, wydanie | z dnia 18.09.2018 r 10,042,2 - granica
Najwyzsze dopuszczalne stezenie -100,0 pg/l oznaczalnosci
akredytowanej

metody badawczej
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33 |Zapach nie nie nie 15.03.2022

hibeENsIe22: 2000 stwierdzono | stwierdzono | stwierdzono [#°¢% 1930
Metoda jakosciowa, trzech oceniajgcych. obeego zapachu obcego zapachu obcego zapachu
Temperatura badan: 22 °C

Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna
(akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian)

34 |Zelazo ogdine pg/l Fe 1190 + 70 46 + 18 16.03.2022
PN-180 6332:2001+Ap1:2016-06
Najwyzsze dopuszezalne stgzenie - 200 pg/l

(%) - norma wycofana

* W probce 226z oznaczenie wykonano 17.03.2022.
Podana niepewnosc zostala obliczona zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 z zastosowaniem wspdiczynnika rozszerzenia k-2 i nie uwzglednia pobierania i transportu probek.
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