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OCENA JAKOSCI WODY

OW HKN/26/2022

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t,j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 195 z pdzn. zm.)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2020, poz. 20238)

e § 22 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach HKL.9051-1-269/2022 z poboru probek wody
Nr 651,652 dokonanego w dniu 18.07.2022 r., HKL.9051-2-49/2022 z poboru probek wody
Nr 7752,776z dokonanego w dniu 25.07.2022 r. oraz HKL.9051-2-49/2022 z poboru probki wody
Nr 838z dokonanego w dniu 01.08.2022 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody — woda po uzdatnieniu

- sieci — Budynek mieszkalny — Mchowo 48

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan parametréw w/w probek Nr sprawozdan
HKIL.9051-1-269/651,652/2022 z dnia 21.07.2022 r., HKIL.9051-2-49/7752,7762/2022
z dnia  28.07.2022r. oraz  HKL.9051-2-49/8382/2022 z  dnia  02.08.2022 .
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatgcznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Mchowie
zarzgdzanego przez Gming Przasnysz.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badaf wody z tego urzadzenia
i wydaje sie ja w celu poinformowania konsumentow o jakosci wody.

Otrzymuje:
1.  Gmina Przasnysz

2. aa

MardySthwinska



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA Liczba s(:on: 1 y
PCA " CIECHANOWIE )
POLSKIE CENTRUM ODDZIAL LABORATORYJNY
AKREDYTACJI
BADANIA 06-400 Ciechanow Fax: 23 672-41-44
ul. Sienkiewicza 27 e-mail: psse.ciechanow(@pis.gov.pl
AB 560 .
tel: 23 672-33-13 www.wsse.waw.pl/ciechanow/

SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.9051-2-49/8382/2022 """ Rel
ar

_ € 0§ 08 202
Nazwa i adres klienta: Gmina Przasnysz, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz f<t

Podstawa badari: Umowa nr 20/2022 % ot zatgcznikoyy gt
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Przy(!zielona{;g(
Miejsce pobrania probek: Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ Mchowo, gm. Przasnysz

Data pobrania probek: 01.08.2022

Probki pobral: Kamil Orlowski - pracownik PSSE Przasnysz

Metoda pobierania probek PN-EN ISO 19458:2007 (N)

Nr protokolu pobrania probek: HKL.9051-2-49/2022

Data przyjecia probek 01.08.2022

Data rozpoczgcia i zakonczenia badan  (01,08-02.08.2022

Inne informacje dotyczace probek Stan prébki - bez zastrzezen

Cel badania Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

UWAGA: Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan odnoszq sie wylgeznie do badanej probki. Bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanie nie
moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania probki pochodzq od prébkobiorey - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Opis i identyfikacja probki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

838z 08:40 1z Posesja Prywatna - Mchowo 48

Badania i wyniki eznaczone (N) znajdujg si¢ poza zakresem akvedytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonawce.

1. Wy[liki badan mikrnbiolngicznych Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badanoo
. Numery prébek, wyniki
Lp. Wskaznik, metodyka Im Ll Jhit odta
838z badania

1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 01.08 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 02.08.2022
metoda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h.
Najwyzsza dopuszczalna wartosé - 0 w 100 ml wody

2 |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 01.08 -
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 02.08.2022
metoda filtréw membranowych, podioze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h.
Najwyzsza dopuszczalna wartos¢ - 0 w 100 ml wody
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