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Na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.
U.z2021 r. poz. 195 z pdzn. zm.)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.9051-1-294/2022 z poboru probek wody
Nr 698,699 dokonanego w dniu 08.08.2022 r. z:

- SUW Helenowo — woda uzdatniona

- sieci — Sklep spozywczy — Bogate

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probek Nr sprawozdania
HKL.9051-1-294/698,699/2022 z dnia 11.08.2022 r. wykonanych 7godn1e 7 wymaganiami
zatacznika nr'6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
Stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz
zarzgdzanego przez Gming Przasnysz

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badai wody z tego urzgdzenia i
wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentéw o jakosci wody
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Nazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz =4 U 'L 0y, UL
Podstawa badan: Protokél uzgodnien nr HK1..9051.3.3.2022 Q » i
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi I{l)orj;dz;:,‘?g;glo%
Miejsce pobrania probek: Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ w Helenowie, gm. Przasnysz
Data pobrania probek: 08.08.2022
Prabki pobral: Kamil Orlowski - pracownik PSSE Przasnysz
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2017-10 (N), PN-EN ISO 19458:2007 (N)
Nr protokohu pobrania prébek: HKL.9051-1-294/2022
Data przyjgcia probek 08.08.2022
Data rozpoczgcia i zakonczenia badan  (08.08-11.08.2022
Inne informacje dotyczace probek Stan probki - bez zastrzezen
Cel badania Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

UWAGA: Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badarn i zwigzane z nimi niepewnosci odnoszq sie wylgcznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddzialu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania prébek pochodzq od prébkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
Opis i identyfikacja prébki:
Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

698 09:30 3 Stacja Uzdataniania Wody - Helenowo - woda uzdatniona

699 09:40 4 Sklep Spozywczy Stryjewski - Bogate

Badania i wyniki oznaczone (N} znajdujq sig poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonawce.

1. Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badanoo
umery prébek, wyniki
Lp. Wskaznik, metodyka Jm TRV H i Data‘
698 699 badania
1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0 08.08 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 09.08.2022

metoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 21-+3h.

2 |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 0 08.08 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 09.08.2022
metoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 21+3h.

3 |Ogélna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h |jtk 3 105 08.08 -
w 22 °C niepewnos¢ niepewnosé 11.08.2022
PN-EN IS0 6222:2004 (19 [87;126]

metoda posiewu wglebnego, temp. inkubacji 22+2 °C, czas inkubacji 68+4 h
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2. Wyniki badan fizykochemicznych

Legenda: "™-" - nie badarno

Numery prébek, wyniki
Lp. Wskaznik, metodyka Im dhldecss bl pat
698 699 badania

1 |Barwa ma/l Pt 11,6 £ 2,3 11,4 + 23 08.08.2022
PN-EN [SO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C pH probki 7,5 pH probki 7,4

2 |Metnoéé NTU 0,28 £ 0,06 0,26 + 0,06 08.08.2022
PN-EN [SO 7027-1:2016-09

3 |Odczyn pH 75+0,1 7,4+0,1 08.08.2022
PN-EN ISO 10523:2012 (17.2°C) (19,8 °C)
Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru

4  |Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa pS/em 407 £ 24 407 + 24 08.08.2022
w temp. 25 °C (17,0 °C) (19,6 °C)
PN-EN 27888:1999
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru

5 (Smak nie stwierdzono | nie stwierdzono (09.08.2022
PN-EN 1622:2006 obcego smaku obcego smaku godz. 10:45
Metoda jakosciowa, trzech oceniajgeych.
Temperatura badan: 23 °C
Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna

6 |Zapach nie stwierdzono | nie stwierdzono (09.08.2022
PN-EN 1622:2006 obcego zapachu obcego zapachu godz. 10:45
Metoda jakosciowa, trzech oceniajgcych.
Temperatura badan: 22 °C
Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna

Podana niepewnosc jest obliczona z zastosowaniem wspolczynnika rozszerzenia k = 2 i nie uwzglednia pobierania i transportu probek. Dia badari mikrobiologicznych zostala obliczona zgodnie z PN-EN
IS0 19036:2020-04.
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