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Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.
Dz. U. 22021 r. poz. 195) '

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach HKIL.9051-2-49/2022 i HKL.9051-1-
503/2022 z poboru probek wody Nr  1462z,1463z i 1133,1134 dokonanych w dniach
24.10.2022 r. i07.11.2022r. z

- Stacji Uzdatniania Wody Szla— woda po uzdatnieniu

- sieci — Szkota Podstawowa Nowa Krepa

oraz na podstawic uzyskanych wynikow badan w/w probek Nr sprawozdania HKL.9051-2-
49/1462z,14632/2022 z dnia 27.10.2022 r. i HKL.9051-1-502/1133,1134/2022z dnia
10.11.2022r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zatgcznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza warunkowg przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Szli, gm. Przasnysz
zarzadzanego przez Gming Przasnysz.

Na podstawie przytoczonych sprawozdaf z badan prébek wody z wodociagu o produkeji

100-1000m*d Szla, gm. Przasnysz stwierdzono, ze woda w zakresie przebadanych parametrow nie
spelnia wymagan okreslonych w czgsci C zalgcznika nr | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.
2294), ze wzgledu na zwigkszono iloéé ogdlnej liczby bakterii w 22°C.
Jak wynika z § 3 ust. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294), ktéry stanowi: ,,Woda jest
zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizmow chorobotworczych i pasozyiow w liczbie
stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancii w stezeniach
stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych
wlasciwosci korozyjnych....”.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego
urzgdzenia i wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentow o jakosei wody.
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Ciechanow, dnia: 10.11.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.9051-1-503/1133, 1434720220 MINY PRZASHYSZ

Nazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz 'E\i; , _

Pl Al Protokol uzgodnici nr HKL.9051.3.3.2022 & 7. 11, 2022
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi ;9 o o

Migjsce pobrania probek: Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w wodg w Szli, gmina Przasnysz tl;?i; d:éf;g:&%;w ------
Iyata pobrania probek: 67112022 :

Probki pobral: Kamil Orlowski - pracownik PSSE Przasnysz

Metoda pobierania probek PN-EN ISO 19458:2007 (N)

Nr protokolu pobrania prébek: IKL.9051-1-503/2022

Data przyjecia prabek 07.11.2022

Data rozpoczgcia i zakoficzenia badan  (37,11-10.11,2022

Inne informacje dotyczace prébek Stan probek - bez zastrzezen

Cel badania Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

UWAGA: Laboratorium oswiadcza, e wyniki badan i zwigzane = nimi niepewnosci odnoszq sie wylacznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddziatu
Laboratoryjnego spravwozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tvlko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
pohvierdzenia otrzymania sprawozdania.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metod-ie pobierania prébek pochodzq od prébkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
Opis i identyfikacja probki:
Nr probki Godz pobr, Ozn klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

1133 09:00 10 Stacja Uzdatniania Wody - Szla - woda uzdatniona
1134 09:10 11 Szkola Podstawowa - Nowa Krepa

Badania i wyniki oznaczone (N} mnajdujq si¢ poza zakresem akredytacii PCA nr AB 560. Budania oznaczone (P) zostaly wykonane przez pocheykonawee.

1. Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: “nw" - nie wykryto, ™"~ nia badanoo
i Numery prabek, wyniki
Lp. Wskaznik, metodyka Im Yy p wyl Data.
1133 1134 badania
1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0 07.11 -
PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 08.11.2022

metoda filréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 21+3h

2 |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 o 07.11 -
PN-EN 180 9308-1:2014-12+A1:2017-04 08.11.2022
metoda filtrdw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 21+3h.

3 |Liczba enterokokéw katowych w 100 ml wody jtk 0 0 07.11 -
PN-EN 150 7899-2:2004 : 09.11.2022
metoda filtrow membranowych, pedloze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji
36+2 °C, czas inkubacji 4442 h,

4 0gdlna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h |jtk 93 powyzej 300 |07.11 -
w 22 °C niepewnosé 10.11.2022
PN-EN 150 6222:2004 [76:114]

metoda posiewu wglebnego, temp. inkubacji 222 °C, czas inkubacji 68+4 h

i 2
Dokunient generowany elektroniczime Nemier. HKL 9051-1-503/1133, 11342022, Strona 1z 2



Podlana niepewnosc zostala obliczona zgodnie 7 PR-EN IS0 19036:2020-04 7 Zastosowaniem wepolczymiika rozszerzenia k-2 i nie twzglednia pobierania i transportu probki,
dwmtorvzowal
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Dokunient generarveany elekeronicziie Numer. HKL.9031-1-303/1133 11342022
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