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Na podstawie: :

o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Samtarnej (t
Dz, U, 22021 £ poz. 195)

o art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL..9051-2-49/2022 z poboru probek wody
Nr 1464z,1465z dokonanych w dniu 24.10.2022 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody Mchowo- woda po uzdatnieniu

- sieci — Budynek prywatny Mchowo 48

oraz na podstawic uzyskanych wynikow badan w/w probek Nr sprawozdania HKL.9051-2-
49/14642,14652/2022 z dnia 26.10.2022 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zalgcznika
nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza warunkowg przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Mchowie, gm. Przasnysz
zarzgdzanego przez Gming Przasnysz.

Na podstawie przytoczonych sprawozdan z badan prébek wody z wodociggu o produkcji

100-1000m*/d Mchowo, gm. Przasnysz stwierdzono, ze woda w zakresie przebadanych parametréw
nie spetnia wymagan okreslonych w czesci C zalgeznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294), ze wzgledu obecnosé bakterii grupy coli.
Jak wynika z § 3 ust. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294), ktéry stanowi: ,,Woda jest
zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizmow chorobotwdrezych i pasozytéw w liczbie
stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stgzeniach
stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych
wlasciwosci korozyjnych....”.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego

urzadzenia i wydaje si¢ jag w celu poinformowania konsumentéw o jakosci wody.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.9051-2-49/ 1464z,14652g20 ‘
31 10, 2022
Nazwa i adres klienta: Gmina Przasnysz, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz i;;
Podstawa badan: Umowa nr 20/2022 > José dei()/’ml V. s b\_e/
j pro Przydzielono, ¥odttaning.. ..
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi _
Miejsce pobrania probek: Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w wodg w Mchowie, gmina Przasnysz é__
Data pobrania probek: 24.10.2022
Prbki pobral: Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2017-10 (N), PN-EN ISO 19458:2007 (N)
Nr protokolu pobrania prébek: HKL.9051-2-49/2022
Data przyjecia probek 24.10.2022
Data rozpoczeeia i zakoniczenia badait  24,10-26.10,2022
Inne informacje dotyczace probek Stan probek - bez zastrzezen
Cel badania Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

UWAGA: Laboratorium o$wiadcza, e wyniki bada i zwigzane z nimi niepewnosci odnoszq sig wylgeznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody Oddzialu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla lub daty
potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania probek pochodzq od prébkchiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Sprawozdanie z badan czesciowe - nie zawiera wszystkich wynikéw oznaczen - zostalo sporzadzone z powodu uzyskania wynikéw
wskazujacych na zagrozenie dla zdrowia ludzi. Sprawozdanie zostanie uzupelnione po wykonaniu kompletu badar.

Opis i identyfikacja prébki:
Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

1464z 10:00 Tz Stacja Uzdatniania Wody - Mchowo - woda uzdatniona
1465z 10:15 8z Budynek prywatny - Mchowo 48

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdujq sig poza zakresem akredytacii PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonawce.

1. Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: "aw” - nie wykryto, *-" - nie badanoo
3 Nume Abek, iki
Lp. Wskaznik, metodyka Jm idlc 4 ok e Data_
1464z 1465z badania
1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0 24.10 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 25.10.2022

metoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 21+3h. Najwyzsza dopuszczalna wartoéé - 0 w 100 ml wody

2 |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 1 1 24.10 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 test na obecnosé test na obecno$¢  (26.10.2022
metoda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas oksydazy oksydazy
inkubacji 21+3h, Najwyzsza dopuszczalna warto$é - 0 w 100 ml wody cytochromowej cytochromowej

niepewno$é niepewnosc¢
[0:13] [0;14]

3 |Ogédlna liczba kolonii na agarze odiywczym w 1 ml wody po 72 h |jtk
w 22 °C
PN-EN ISO 6222:2004

Dokiiment generowany elekironicznie Numer: HKL.9051-2-49/1464z,14652/2022, Strona { z 2




2. Wyniki badan fizykochemicznych sl
; Numery probek, wyniki
Lp. Wskaznik, metodyka Im [y PIOREKs WY Data
1464z 1465z badania
el mafiPt | 7,419 9719 (24102022
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C pH prébki 7,6 pH prébki 7.6

Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian. Pozgdana
warto§¢ w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg/l Pt.

2 |Mangan pg/l Mn
PN-EN ISO 15586:2005

3  |Metnoséé NTU 0,30 £ 0,07 0,42 + 0,09 24.10.2022
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Alkceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian, Zalecany
zakres wartosci do 1 NTU.

4 |Odczyn pH 7,6 £ 0,1 76 +£0,1 24.10.2022
PN-EN ISO 10523:2012 (15,8 °C) (17,4 °C)
Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru

Dopuszczalny zakres wartosci - 6,5-9,5
5 |Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa pS/cm 368 + 24 365+ 24 24.10.2022
w temp. 25 °C (15,6 °C) (17,2°C)
PN-EN 27888:1999

Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 2500 pS/cm

6 |Smak 5 5
PN-EN 1622:2006

7 |Zapach = .
PN-EN 1622:2006

8 |Zelazo ogdlne g/l Fe i N

PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06

Podana niepewnos¢ jest obliczona z zastosowaniem wspdiczynnika rozszerzenia k = 2 i nie uwzglednia poblerania i transportu probek. Dia badari mikrobiologicznych zostala obliczona zgodnie z PN-EN
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Ciechanow, dnia: 27.10.2022

Nr dziennika

. RZAD GMINY PRZASNYSZ
Uzupelnienie nr 1 do sprawozdania z badan dnia 26.10.%)372A ;

nr: HKL.9051-2-49/1464z,14652/2022 o

Nazwa i adres klienta: Gmina Przasnysz, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz g_f‘ 3 % 1 “ 707 7
Podstawa badan: Umowa nr 20/2022 ry
=

Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Migjsce pobrania probek: Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ w Mchowie, gmina Przasnysz
24.10.2022

Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz

PN-ISO 5667-5:2017-10 (N), PN-EN ISO 19458:2007 (N)
HKL.9051-2-49/2022

24.10.2022

24.10-27.10.2022

Stan probek - bez zastrzezen

Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

Data pobrania probek:

Probki pobrat:

Metoda pobierania probek

Nr protokolu pobrania prébek:

Data przyjecia probek

Data rozpoczgcia i zakoficzenia badai
Inne informacje dotyczace prébek

Cel badania

Hosé zatgoznikiw (\ ............ osaiiais

" Przydzielono..

¢

UWAGA: Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badar i zwigzane z nimi niepewnosci odnoszq sig wylgcznie do badanych prébek. Bez pisemnej zgody Oddziatu
Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty stempla tub daty

potwierdzenia ofrzymania sprawozdania.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania probek pochodzg od prébkohiorey - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczhej.

Opis i identyfikacja proébki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta  Rodzaj probki i punkt pobrania
1464z 10:00 Tz Stacja Uzdatniania Wody - Mchowo - woda uzdatniona
1465z 10:15 8z Budynek prywatny - Mchowo 48

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdujq sig poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560, Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podwykonawce.

1. Wyniki badai mikrobiologicznych

Legenda: "aw" - nie wykryto, "-" - nie badanoo

Lp. Wskaznik, metodyka Im WLmEny pRIRCK, Wy Data.
1464z 14652 badania

1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0 24.10 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 25.10.2022
metoda filtrow membranowych, podioze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas
inkubacji 21+3h. Najwyzsza dopuszczalna warto$é - 0 w 100 ml wody

2 |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 1 1 24.10 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 test na obecno$é test na obecnos¢  26.10.2022
metoda filtréw membranowych, podioze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas oksydazy oksydazy
inkubacji 21+3h. Najwyzsza dopuszczalna wartosé - 0 w 100 ml wody cytochromowej cytochromowej

niepewnosc niepewnosé
[0:13] [0;14]

3 |Ogélna liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h [jtk 10 105 24.10 -
w22 °C niepewnosé niepewno$é 27.10.2022
PN-EN ISO 6222:2004 [5:19] [87;126]
metoda posiewu wglebnego, temp. inkubaciji 2242 °C, czas inkubacji 68+4 h
Ogoblna liczba mikroorganizméw bez nieprawidtowych zmian; zaleca sig, aby nie
przekraczata 100jtk/1m] w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej i
200jtk/Iml w kranie konsumenta.

Dokument generowany elekironicznie

Uzupetnienie nr | do sprawozdania z badar dnia 26.10.2022 nr: HKL.9051-2-49/146 4z, 14652/2022,

Strona



2. Wyniki badan fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp. Wskaznik, metodyka Jm NoTnery pobek; wynik Data:
1464z 1465z badania

1 |Barwa mg/| Pt 7419 9719 24.10.2022
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C pH probki 7,6 pH probki 7,6
Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian. Pozgdana
warto$¢ w wodzie w kranie konsumenta do 15 mg/l Pt.

2 |Mangan Hg/l Mn 149,9 + 19,2 . 27.10.2022
PN-EN ISO 15586:2005
Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie - 50 pg/l

3 |Metnosc NTU 0,30 + 0,07 0,42 + 0,09 24.10.2022
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian. Zalecany
zakres wartosci do 1 NTU.

4 |Odczyn pH 7,6 £0,1 7,6 £0,1 24.10.2022
PN-EN [SO 10523:2012 (15,8 °C) (17,4 °C)

Ponizej wyniku podano temperatur¢ pomiaru
Dopuszczalny zakres wartosci - 6,5-9,5

5 |Przewodnoéé elektryczna wilaséciwa pS/cm 368 £ 24 365 + 24 24.10.2022
w temp. 25 °C (15,6 °C) (17,2 °C)

PN-EN 27888:1999
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 2500 pS/cm

6 |Smak L }
PN-EN 1622:2006
Nie wykonano oznaczenia z powodu zlej jakosei mikrobiologicznej probek.

7 |Zapach nie stwierdzono | nie stwierdzono |26.10.2022
PN-EN 1622:2006 obcego zapachu obcego zapachu godz. 10:45
Metoda jakosciowa, trzech oceniajgcych.

Temperatura badan: 22 °C
Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna
(akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian)

8 |Zelazo ogélne ug/l Fe 59 +18 3 26.10.2022
PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 200 pg/l

Podana niepewnost jest obliczona z zastosowaniemn wspdiczynnika rozszerzenia k = 2 i nie uwzglednia pobierania i transportu probek. Dia badari mikrobiologiczrych zostala obliczona zgodnie z PN-EN
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