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e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. .-
Dz. U. 22021 r. poz. 195 z p6zn. zm.)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 poz. 2294)

Przydzietono.. s

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.9051-1-8/2023 z poboru prébek wody
Nr 17,18,19 dokonanych w dniu 16.01.2023 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody Mchowo— woda po uzdatnieniu

- sieci — Budynek prywatny Mchowo 48

- sieci — Budynek prywatny Mchowo 36

oraz na podstawic uzyskanych wynikéw badaf w/w probek Nr sprawozdania HKL.9051-1-
8/17,18,19/2023z dnia 18.01.2023r. wykonanych zgodnie z wymaganiami zalgcznika nr 6 do
w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza warunkow3 przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Mchowie, gm. Przasnysz
zarzadzanego przez Gmine Przasnysz.

Na podstawie przytoczonych sprawozdan z badafi probek wody z wodociagu o produkcji

100-1000m*/d Mchowo, gm. Przasnysz stwierdzono, ze woda w zakresie przebadanych parametrow
nie spelnia wymagan okreslonych w czesci C zalacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294), ze wzgledu obecno$¢ bakterii grupy coli.
Jak wynika z § 3 ust. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosdci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294), ktéry stanowi: ,,Woda Jest
zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwirczych i pasozytéw w liczbie
stanowiqce] potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach
stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych
wlasciwosci korozyjnych....”.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego
urzadzenia i wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentow o jakosci wody
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