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Na podstawie: -
e art. 4 ust, | pkt I Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitz

Dz. U. 22021 r. poz. 338)
e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2028)
e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach HKL.9051-1-8/2023 i HKIL.9051-1-
377/2023 z poboru probek wody Nr 17,18,19 i Nr 875,876 dokonanych w dniach 16.01.2023
r.i03.07.2023 r. z:
- Stacji Uzdatniania Wody Mchowo— woda po uzdatnieniu
- sieci — Budynek prywatny Mchowo 48
- sieci — Budynek prywatny Mchowo 36
oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w probek Nr sprawozdan HKL.9051-1-
8/17,18,19/2023z dnia 19.01.2023r. i HKIL.9051-1-377/875,876/2023z dnia 06.07.2023r.
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatgcznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza warunkowy przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Mchowie, gm. Przasnysz
zarzadzanego przez Gmine Przasnysz.

Na podstawie przytoczonych sprawozdan z badan probek wody z wodociggu o produkeji

100-1000m*/d Mchowo, gm. Przasnysz stwierdzono, ze woda w zakresie przebadanych parametrow
nie spelnia wymagan okre$lonych w czesei C zafgeznika nr | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r.,
poz. 2294), ze wzgledu przekroczenia zawartosci manganu, poziomu metnosci oraz specyficznego
smaku i zapachu.
Jak wynika z § 3 ust. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), ktéry stanowi: ,,Woda jest
zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizmow chorobotwdrezych i pasozytéw w liczbie
stanowigeej potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach
stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych
wlasciwosci korozyjnych....”.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego
urzgdzenia i wydaje si¢ jg w celu poinformowania konsumentéw o jakosci
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SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.9051-1-377/875,876/2023

Nazwaiadies Klienw: PSSE Przasnysz
Podstawa bada: Protokdl uzgodnien nr HIKL.9051.3.3.2023
Rodzaj probek: woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi
e pobrania probek Wodociyg zbiorowego zaopatrzenia w wode w Mchowie, gmina Przasnysz
Data pobrania probek 03.07.2023
Prabki pobral Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2017-10 (N), PN-EN IS0 19458:2007 (N)
Nr protokolu pobrania probek HKL.9051-1-377/2023
Data przyjgcia probek 03.07.2023
Data rozpoczgeia i zakoriezenia badan — (13,07-06.07.202.3
I mformagie dotyezgee probek Stan préobek - bez zastrzezen
Cel badania ZU A ROZ[] MZ z 07 17 2017 ¥ (DL u.2017 [)61 2294)

Laboratoryjnego spravvozdanie nie moze byc" powielane inaczef _,'al- fy/!io w catosci. !\n'mn’ ma prawo do zlozenia skargi.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania probek pochodzg od prébkobiorcy - pracow, nika Powiatowej Stacfi Sanitarno - Epidemiologiczig).
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i identyfikacja probki:

plLll!I\l Godz. pubr O, I\IM\H Rodml pmh}\t i punLl pobmma
Ei'?* o ;l._-l_ﬁ_ O 71717””77 ol Stdm lluldtm.mm Wody - Mchowo '\;oda uzdatniona
ﬁ)_ 11: Urdb 12 o Budynek pn\hmn - Mchowo 48 - kran zewnetrzny -
Badania i wyniki oz nuc_.e_ane (N) znajdujg w:po 2 2 n-;e:m akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wykonane przez podh) 1Aomm ce.

l Wymlu badan mikr obmloﬂiwmch Legenda: "nw" - nie wykrylo, "~ - nie badanoo
; Numery probek, wyniki 3
Lp. Wskaznik, metodyka L Jm LA Al - Dc',ta., |
875 876 badania |
1 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wodv jtk 0 0 03.07 -
[PN-IN 180 9308-1:2014-12+A1:2017-04 04.07.2023 i
[metoda filtrow membranowych, podloze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas :
inkubacji 21+3h. |
2 |Liczba bakteru grupy ; coli w 100 mi wody jtk o 0 03.07 -
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 04.07.2023
metoda filtrow membranowych, podioze CCA. temp. inkubacji 36:£2°C, czas
éml\uh’\-.Jl 21+3h. ' ‘
3 |Liczba enterokekéw katowych w 100 ml wody jtk 0 0 03.07 -
IPN-EN 1SO 7899-2:2004 ‘05.07.2023
metoda filtréw membranowyeh, podioze Slanetza 1 Bartleya, temp. inkubacii \
3642 °C, czas inkubacji ¢ 14&2 h, .
a Ogol-‘pa liczba kolonii na agarze odzywezym w 1 ml wody po 72 h itk 3 nw 8 |03.07 - .
| 1W 23 oC | | nicpewnosé 06.07.2023 '
IPN-EN 1SO 6222:2004 [4;16] |

melodd posiewu \wiubnwo temp. ml\uhd»n 721-7 °C, ¢zas mkulmqa 68+4 h

t":nmu I REACEONRY ¢ " ﬁmm Bl

Numer: HKL.9051-1-377/875,876 2023,
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2. Wyniki badan fizykochemicznych

i

| Lp. Wskaznik, metodyka
|

|

1 Bnrv}a -
' PN-EN NJ ?qw mw +Ap1:2016-06 Metoda C

l) - Mt‘—!tﬂBSC
[ PN-EN 180 7027-1:2016-09

3 |Odczyn
PN-EN ISO 10523:2012
Ponizej wyniku podano tunpuature pomiaru

|4 Przewodnodé elekiryczna wiasciwa

wtemp. 25 °C

PN-EN 27888:1999

Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

| Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru
5 |Smak
i PN-EN 1622;2006

} Metoda jakosciowa, trzech oceniajacych.

ITemperatura badan: 23 °C

|

Waoda odniesienia - 111~akwm|ncrahz0\sana naturalna woda l“'lll‘]l.’hll]]d

6 |Smak - liczba progowa
PN-EN1622:2006
Metoda uproszezona, parzysta, wybow niewymuszony. trzech oceniajacych,

| Temperatura badan: 22°C
‘\\ sda odniesienia - nis! \mmmemhm“ ana naturalna woda mineralna

i7 apach
‘ PN-EN 1622:2006

‘Metoda jakosciowa, trzech oceniajgcych

| Temperatura badan: 22 °C
I\’\ oda mlnluslcma niskozmineralizowana naturalna woda mineralna

|?aoach - liczba progowa
| :i’N ~EN1622:2006
[Metoda uproszezona, parzysta, wybdw niewymuszony, trzech oceniajacych.

(e o]

Temperatura badan: 22°C
W ochl odnmmm niskozmineralizowana naturalna woda mineralna

{TON j wuqmm réwna 1 wieksza réwna 1
\
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Legenda: ™"
‘ ol B ..
Im A Num“'v probek wy:.:k» o T‘ Data ?
} 87 baclania |
img/l Pt 6349  |03.07.2023
: PH probki |
NTU 0, 52 & 0,11 103.07.2023
IpH ‘ 75+01 | 103.07.2003
: (19.5°C) !
| |
uSjem | 380 %24 37924 (03.07.2003
| I (19,3°C) | (21,0 °C)
I i
|
‘ stwierdzono |  stwierdzono _(}_4_67_9673'
i | obey smak | obey snak godz. 10:45
| | {specylicany) | {(specyliczny)
' \
| | 3 f
iTF!\! | wieksza réwna 1 I wwksm réwna 1 04‘07.2023
E 1 i ggociz. 12:20
I
|
1 | |
] 1 =R || N AR & I
‘ | stwierdzono i stwierdzono ’04 07.2023 |
| obey zapach | obey zapach ‘9017 10:45 |
{specviiczny) ; (speevticzny) \ ‘
| : |
_ |
| 104.07.2023

|godz. 12:20
|

Pon’dm mepewnosc j 'esl obliczona z zastasowaniem wspdilczynnika rozszerzenia k = 2 i nie uwza.’edma p'ib.‘ﬁfﬁlh‘a i transportus pro ae‘)c.i ’)f 3 hadiarn 1) "(mhu Aogicznych Z(Wal? obliczona zgodnie z PN-EN

IS0 19036:2020-04.

Autoryzowal

Arystent Asystent

Jl{. Bmfwwfaz Lakuowrska

Aekgandes Kolakowska

Mm,m. nit generowany elektronicznie
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