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OCENA JAKOSCI WODY OW HKN/6/2024

Na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paastwowe] Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z2023 r. poz. 338)

o art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu écickéw (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 537)

s § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.9051-1-30/2024 z poboru prébek wody
Nr 61,62,63 dokonanego w dniu 29.01.2024 r., ze:

- Stacji Uzdatniania Wody Helenowo— woda po uzdatnieniu,

- sieci — Szkoly Podstawowej Bogate,

- sieci — Sklepu spozywezego Bogate R. Stryjewski

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badai w/w probek Nr sprawozdania
HKI..9051-1-30/61,62,63/2024 z dnia 02.02.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami
zatgcznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz
zarzadzanego przez Gming Przasnysz

Ocena ninigjsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia i
wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentdw o jakosei wody
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A w CIECHANOWIE Bz 2.
POLSKIE CENTRUM ODDZJAL LABORATORYINY
AKREDYTACH
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ul. Sienkiewicza 27 e-mail: psse.ciechanow@pis.gov pl
AB 560
tel: 23 672-33-13 www.wsse.waw.pl/ciechanow/

Ciechandw, dnia: 02.02.2024
SPRAWOZDANIE Z BADAN HKL.9051-1-30/61,62,63/2024

Nazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz

Podstawa bada: Protokét uzgodnien nr HKL.9051.3.3.2024

Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Migjsce pobrania prabek: Wodociag do zbiorowegoe zaopatrzenia w wode w Helenowie, gmina Przasnysz
Data pobrania prébek: 29.01.2024

Prébki pobrat: Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz
Metoda pobierania probek PN-180 5667-5:2017-10, PN-EN IS0 19458:2007
Nr protokotu pobrania prébek: HKL.9651-1-30/2024

Date przyjgcia probek 29.01.2024

Data rozpogzgoia i zakoficzenia badai  29,01-01.02.2024

lnne informacie dotyczace probek Stan pr(')-bek - bez zastrzezes

Cel badania Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badari i zwigzane z nimi niepewnosci odnoszg sie wylgeznie do ofrzymanych i badanych probek. Bez pisemnej zgody Oddzialu
Laboratoryinego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tvlko w catosei. Klient ma prawo do ztosenia skavgi,

Informacje o dacie, godzinie, miejscu | metodzie pobierania prébek pochodzq od prébkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
Opis i identyfikacja prébki:
Nr prébki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

61 08:50 4 Stacja Uzdatiania Wody - Helenowo - woda uzdatniona
62 09:00 5 Szhkola Podstawowa - Bogate - kran w kuchni
63 09:10 6 Sklep spozywezy - Bogate - HR Stryjewski

Badania i wyniki oznaczone (N) zrajdujq sig poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania eznaczone (P} zostaly wykonane przez podwykonawce.

1. Wyniki badan mikrnbiologicznych Legenda: "nw" - nie wykryto, =" - nie badanoo
. Numery probek, wynlkl Data badanla
Lp. WskaZnik, metodyka m
61 62 63
1 Liczba bakteril Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0 0 29.01 - 30.01,2024

PN-EN 150 $308-1:2014-12+A1:2017-04
metoda filtréw membranowych, podloze CCA, temp. inkubagji 36£2°C, ¢zas inkubacji 21+3h.

2 Liczba bakterii grupy coli w 100 m| wody jtk 0 0 0 29.01 - 30.01.2024
PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04

metoda filiréw membranowych, podioze CCA, temp. inkubacji 36+2°C, czas inkubacji 21+3h.
3 |Liczba enterokokow katowych w 100 ml wody itk 0 0 0 29.01 - 31.01,2024

PN-EN [80 7895-2.2004
metoda filtrow membranowych, podioze Slanetza i Bartleya, temp. Inkubacji 3622 °C, czas inkubacji 4422 h

4  |Ogdina liczba kolonii na agarze adzywezym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C itk 80 7 2 29.01-01.022024
PN-EN 180 6222:2004 niepewnosé pomiary | niepewnosé pomiaru | niepewnosé pomiaru
metoda posiewu welebnego, temp. inkubacji 222 °C, czas inkubacji 68+4 h [63;101} [3:15] [0:8]

Dokiment generowany elekironiczinie Numer: HEL.9051-1-30/61,62,63:2024, Strona iz 2



2. Wyniki badan fizykochemicznych

Legenda: ™" - nie badang

.. Mumery probek, wyniki Data badanta
Lp. Wskaznik, metodyka Jm
61 62 63
i [Azotany mg/l NO3 B 1,604 } 30.01.2024
PN-82/C-04576/08 (#)
2 |Azotyny mg/l NO2 i < 0,020 i 29.01.2024
PN-EN 26777:19%9 0,020+ 0,008 -
Powtarzalnoéé metody osiggnigta w laberatorium wynosi 0,003 mg/i granica oznaczalnosei
akredytowanej
metody badawcezej
3 |Barwa mghPt | 10,2 2,3 | 11,2 +2,3 | 10,7 + 2,3 |29.012024
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C pH probki 7,3 pH prébki 7,2 pH prébki 7,4
q Chlorki mgfl Cl R < 5,0 _ 30.01.2024
PN-180 9297:1994 5,0+ 1.4- granica
oznaczalnesci
akredytowanej
metody badawezej
5 iIndeks nadmanganianowy mg/l 02 } i,8+0,3 } 30.01.2024
PN-EN IS0 8467:2001
(utlenialnoéé z KMnQ4)
6  |Jon amonowy mg/l NH4 _ < 0,13 } 20.01.2024
PN-C-04576-4:1994 0,13 £ 0,05 - granica
oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawcze}
7 Mangan . paft Mn _ < 5,0 _ 01.02.2024
PN-EN IS0 15586:2005 5,0 £3,0 - granica
oznaczalnosci
akredytowanej
metody badawezej
8 |Metnosé NTU < 0,20 0,26 £ 0,06 < 0,20 |[2001.2024
PN-EN 80 7027-1:2016-09 0,20 £ 0,05 - granica 0,20 £ 0,05 - granica
cznaczalnosci oznaczalnosci
akredytowanej akredytowanej
metody badawezej metody badawczej
9 {Odezyn pH 73+01 | 7,2+0,1 | 74401 [s0120x
PN-EN 180 10523:2012 (14.6°C} (14,4°C) (14,5°C)
Ponizej wyniku podano temperature pomiaru
10  |Przewodno$é elektryczna wiasciwa KSfcm 399 1+ 24 398 + 24 307 + 24 |29.012024
wtemp. 25 °C (144 °C) (14,2 °C) {14,3°C)
PN-EN 2788%:1599
Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury
Ponizej wyniku padano temperature pomiaru
i1 |Smak nie nie nie 30.01.2024 godz.
) ‘ . . . 19:35
PN-EN 16222006 B stwierdzono | stwierdzono | stwierdzono
Metoda jakodciow, trzech oeeniajacych. obeego smaku oboege smaku obcege smaku
Temperatura badan: 22 °C
Wada odniesienia - niskozmingralizowana naturaina woda mineralna
12 |Sumaryczna zawartasé wapnia i magnezu mgy| CaCo3 ) 201 +5 } 31.01.2024
PN-1SO 6059:1999
{twardosc)
13 |Zapach nie nie nie 30.01.2024 podz.
A : . = : 10:35
PN-EN 1622:2008 3y stwierdzeno | stwierdzono | stwierdzono
Meloda jakoteiows, trzech oceniajaeych. obcego zapachu obeego zapachu oboego zapachu
Temperatura badafi: 22 °C
‘Wodz odniesienia - niskozmineralizewana naturalna woda mineralna
14 |Zelazo ogdine ng/! Fe ) < 30 . 01.02.2024
PN-IS0 6332:2001+Apl:2016-06 30+ 1R - granica
oznaczalnocl
akredytowanej
metody badawczej

f4) - norma wycofana
Podana nfepewnost jest obliczona na poziomie uiosc 95% z zastosowaniem wspdiczynnika rozseerzenia k = 2 7 e uwzglednia poberama | transporty probek, Dlg badan mikrobiclogicznych zostala
obliczona zgodie z PN-ISO 29201, 2022-02. Szacowania apewnosd opicra sie na podeisclu globainym, wynikajacym 2 nicpewnoscl operacyings i rozfdady czastek.
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