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Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj.Dz. U. z2024r. poz. 416)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 757)

o § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 poz. 2294)

oraz  uzyskanych  wynikow badan Nr  sprawozdan  L/0/01/2025/5311/FM/4;
£./0/01/2025/5311/FM/8 z dnia 12.03.2025 r.; £./0/01/2025/5311/FM/12 z dnia 14.03.2025 r.
probek wody pobranych w dniu 05.03.2025 r. z punktow kontrolnych:

- SUW — Helenowo — woda surowa,

- SUW — Helenowo — woda uzdatniona,

- sieci — Szkola Podstawowa Bogate

wykonanych zgodnie z wymaganiami zalagcznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza _przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz
zarzadzanego przez Gming Przasnysz

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia
i wydaje si¢ ja w celu poinformowania konsumentéw o jako$ci wody

Otrzymuje:
1. Gmina Przasnysz

ul. Sw. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
2. ala
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Member of GBA GROUP N Y |
ul. Mochtyiska 65, 03-289 Warszawa [ Sl 1ida AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/01/2025/5311/FM/4

Zleceniodawea: Gmina Przasnysz, 06-300 Przasnysz, ul. Sw. Stanislawa Kostki 5
Zlecenie Nr: 1/0/01/2025/5311

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosct w obszarze regulowanym prawnie).

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé - do

AR oceny zgodnodei w obszarze regulowanym prawnie).
Przedmiot badania: ‘Woda surowa
UL W Y — Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 102/2024 z dn. 16.10.2024, PPIS w Katowicach nr NS 11K .9027.3.75.2024
- i LRSI i tasih z dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.3.2024 MM z dn. 20.06 2024r
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data*: 05 marca 2025
Adres pobrania: 06-300 IHelenowo Nowe
Miejsce pobrania: SUW
Godzina pobrania: 12:00:00
Temp. probki pobranej [°C]: 88
Pobranie prabek wg: A PN-EN IS0 19458:2007, A PN-1SO 5667-5:2017-10 S 5 B - S 7
Teassportprobsly  ‘GBA POLSICASp. 2o Pobierajgcy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2657
Numer probki: 4096/03/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgeia badan:  05-03-2025 Data zakonczenia badan:  12-03-2025
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U

L. | Liczba bakterii grupy coh Jtk/100ml AE | PN-EN 180 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) 0

1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 2l Ve
L. | Liczba Escherichia col Jik/100ml AE | PN-EN IS0 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100m]; Rozp MZ (Dz U 2017.2294) 0
1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
L | Ogdlna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 Bez nieprawidtowych zmian; Rozp. MZ 0
2242°C {Dz.U.2017.2294) =l 1 <2
I. | Liczba Enterokokow JK/100ml AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0 jtk/100ml; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) 0
M | Barwa mg/l Pt A PN-EN [SO 7887:2012 pkt 6 Akceptowalna przez konsumentow 1 bez 11 1

nieprawidlowych zmian; Rozp MZ
(Dz.U.2017.2294) = ! ¢ %

M | Mgtnosé NTU A PN-EN IS0 7027-1:2016-09 - Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 8,7 1.3
M | Liczba progowa smaku (TFN) - A PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow 1 bez nie wykonano

nieprawidiowych zmman ; Rozp MZ
(Dz.U.2017.2294)

M | Liczba progowa zapachu (TON) - A PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow 1 bez 1
nieprawidlowych zmian.; Rozp. MZ
(Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U

PS8 | pH (in-situ) - A PN-EN IS0 10523:2912 od 6,5 - do 9,5 -; Roezp. MZ 7.7 0,2
(DzU.2017.2294)24 1<%

PS | Przewadnosdé elektrycrna wlasciwa w nSsem A | PN-EN 27888:199% < 2500 uS/cm; Rozp.MZ. 394 20
temp, 25°C. (Dz.U.2017.2294) =0 1 c oo

M | Zelazo ugfl AL | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 < 200 pg/l; Rozp. MZ (D2 U.2817.2294) 1700 300

M | Mangan pel AE | PN-EN [SO 17294-2:2024-04 < 50 pgdl, Rozp MZ (Dz U.2017.2294} 120 20

@' e Y Dopuszeza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakierii grupy coli < 10 jik (NP1LY100 ml nalezy wykonaé badanie parametru I.coli i enterokoki
wzwigzku 7 § 21 ust. 4 RMZ (D2 U 2017 poz, 2294).
=1 <% \Wymaganie ,.Bez meprawidtowych zmian” nie podlega ocenie przez Laboratorium.
Zalcca sig, aby ogdlna liczba mikreorganizméw nic przekraczala:
— 100 jik /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
1 5 Wymaganie , Akcoptowalna przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian” nie podlega ccenie przez Laboratorium. Pozadana wartodé tego parametra w wodzie w kranie
konsumenta — do 15 mg Pyt
W19 Oanaczana w temperaturze 25°C.
Parametr pewinien byé uwzgledniony przy ocenic agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody
@1 e 9% parametr powinien byé uwzgledniony przy ccemie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikdw wartesé minimalna moze
zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemmikow z natury bogatej
w ditlenck wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é minimalua moze by¢ nizsza,

Data* - w zaleznoset od sposobu pozyskania przes GBA POLSKA probki jest datg: pobrania {gdy prébka pobicrana jest wytjcenie praez pracownika GI3A POLSKA] lub odbioru {gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez finmg kurierskq byd# dostarczana osobiscie przez Klienta)

U - niepewnosé rozszerzona porian przy poziomic ufnodei ak. 95% 1 wspdlezynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglgdnia niepewnosci pobicrania probek, za wyjakiem przypadkdw, gdy zostato to zaznaczons wuwagach.
Niepewnosé podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosei wynikéw badai lub zgodnodei z wyniaganiami / specyfikacjami oraz na Zyczeme Klienta

Rezultaty badai mizsze lub wy2sze niz zakresy pomiarowe meted 53 przedstawiane jako odpowiednio < wartodt dalnsj granicy zakresu pomiarowego” lub > wartosé gdme) granicy rakresu pomiarowego” Wartodel 12
stanewia informacyg o rezultatach badai Jesli wraz 7 tak przedstawionymi rezultatami badaf podanc sg niepewnodcl rozszerzane, dotycza one wanosci dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowego metody

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych probzk (pobranych lub odebranych — zgodnie 2 informacjami przedstawionymi w Sprawozdantu)

Zamieszezone w Sprawozdaniu informagjec wyrénione kursywa zostaly pr7ekazane przez Klienta, Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnoder #a w informacje Ieboratorium niz panosi edpawizdzialnodei za sposdb
pobrania i reprezentatywnodé prabek prackazanych przez Klienta do hadan

Sprawozdanie bez ptsemnej zgody Laberatorium nte moze byé powielane inzczej, jak tylko w eatosci

Laborateriun nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientzn: ustalono inacze)

Migjsce wykonywania badan ("Lab ") L - Lajski, ul Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Dodwiadezalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul Fabryerna 7, 41-404 Mystowice, P - ul. Kaztmierza Tymemeckiego 34, 60-681
Poman, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA. Oryginalne Sprawozdania z bada sa wydawane w formic elektroniczne) z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elcktronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nic s
potwiardzons za zgodnosé z oryginaten, sa kopiami

Uwagi:
W probee 4096/03/25 ze wzgledu na mgnosé nie wykonano badai senseryeznych smaku.

Ogolna liczba mikroorganizméw w 2242°C - czas inkubac)i 68+4h, zastosewane podioze Agar # cksiraktem drozdzowym, posiew walgbny

TFN: wynik | oznacza brak smaku, wynik >1 oxnacza wyczuwalny smak
TEN: metoda petna, parzysta, wybor niewymuszony, czas przechowywania probki przed badaniem <72h, data i czas badania - do weladu, woda
referencyina - woda #rédlana wolna od obeych zapachow 1 smakow, temp. badania: 23°C+2°C, liczba ocemajacych: 3,

TON: wynik | eznacza brak zapachu, wynik > oznacza wyczuwalny zapach.
TON: metoda petna, parzysta, wybér niewymuszony, ¢#as przechowywania probki przed badaniem <72h, data i ezas badania - do wgladu, woda
referencyjna - woda #rodlana welna od obeych zapachéw [ smakdw, temp. badania: 23°C+2°C, liczba oceniajgeych: 3,

Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawezdanie:

Pracownik GBA POLSKA nr. 2120
Tracownik GBA POLSKA nr. 2246
Pracovwnik GBA POLSKA nr- 2257
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591
Pracownik GBA POLSKEA nr; 2656
Pracownik GBA POLSEA nr: 2807

Sporzadzono dnia:

12-03-2025 Mlodszy Specjalista ds.

4rodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem clektronicznym
5 g

R

Pracownik GBA POLSKA or:
2855

Sprawezdanie sporzatzono w 1 egz. Owryginal pdl: Zleceniodawea, kepia pdl: Archivam w/im

Koniee Sprawoezdania
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Sprawozdanie z badan Ni+ B/0/0172025/5311/FM/8

Zleceniodawea: Gmina Przasnysz; 06-300 Przasnysz, ul. Sw. Stanistawa Kostki 5

Zlecenie Nr: L/0/01/2025/5311

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnodci w obszarze regulowanym prawnie)

_ metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé  do

&k oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
Przedmiot badania: Woda do spozycia przez ludzi
Zatwierdzenie do wykonywania bada#: Decyzje: PPIS w Legionowie nr lVIKN 102/2024 z dn. 16.10.2024, PPIS w Katowicach nr NS.HK.9027.3.75.2024
z dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-JW.9022.3.2024 MM z dn. 20.06.2024r
Punkt pobrania: Kurek czerpalny - kuchnia Data*: 05 marca 2025
Adres pobrania: 06-300 Bogale, ul. Bogate 11
Miejsce pobrania: Szkota Podstawowa w Bogate
Rod=aj wody do spozycia: uzdatniona
Godzina pobrania: 11:25:00
Temp. probki pobranej [°C]: 6.3

Pobranie prébek wg: A PN-EN 1SO 19458:2007, A PN-1SO 5667-5:2017-10

ierajacy: o i AP A nr:
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy Praobkobiorca GBA POLSKA nr: 2657
Numer probki: 4116/03/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Dalta rozpoczgeia badan:  05-03-2025 Data zakonczenia badan: 12-03-2025
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wrynik U
L | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml [ AE [ PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100m]; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) 0
IS0 9308-1:2014-12/A1:2017-04 21
L | Liczba Escherichia coli Jik/100ml AE | PN-EN IS0 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100m]; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) 0
ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
L | Ogolna liczba mikroorganizmow w Jik/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 Bez nieprawidtowych zmian; Rozp MZ 0
2242°C {Dz.U.2017.2294) @1 1 ¢ 2
L | Liczba Enterokokow Jtk/100ml AE | PN-EN IS0 7899-2:2004 0 jtk/100ml; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) 4]
M | Barwa mg/l Pt A PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 Akceptowalna przez konsumentow i bez 10 1

nieprawidtowych zmian; Rozp MZ
(Dz.U.2017.2284) 21 1e )

M | Mgtnosé NTU A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 -, Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) 0,21 0,03

M | Liczba progowa smaku (TFN) - A PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow 1 bez 1
meprawidlowych zmian ; Rozp. M7
(Dz.U.2017.2294)

M | Liczba progowa zapachu (TON) - A PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow 1 bez 1
nieprawidlowych zmian.; Rozp MZ

(Dz.U.2017.2294)

L/0/01/2025/531 L/FM/8
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wyntagania Wrynik U

pS | pH (in-situ} - A | PN-EN IS0 10523-2012 0d 6,5 - 40 9.5 -; Rozp MZ 78 02
(D2.U2017.2204) = Leain

PS | Przewodnosé elektryczna wlasciwa w uS/em A PN-EN 27888:199% <2500 pSfcm; Rozp MZ. 380 19
temp, 25°C. (Dz.L.2017.2294) 1 o0

=1 e Dopuszeza sig pojedyncze bakterie < 10 jik (NPL). W praypadkn wykrycia bakterii grupy coli < 10 jik (NPLY100 ml nalezy wykena¢ badanie parametru E.coli i enterokoki
w mviazku 2 § 21 ust, 4 RVZ (Dz. 1. 2017 poz. 2294).
wl ! <3 Wymaganic , Bez nieprawidtowycl zmian” nie podlega ocenie przez Laboratorium.
Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
— 100 jtk /1 ml w wodzic wprowadzancj do sicci wodociggowej,
~ 2400 jtk /1 ml w kranie konswnenta.
=15 Wymaganie , Akceptowalna przez konsumentdw i bez nicprawidlowych zmian™ nie podlega ocenie przez Laboratorium. Pozadana wartodé tego parametou w wodzie w kranie
konsumenta — do 15 mg Pul.
1 1 Oynaczana w temperaturze 25°C.
Parametr pawinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
=189 Parametr pawinien by¢ uwzglgdniony przy ocenic agresywnych wlaseiwosci korozyjnych wody.
W odniesicniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojernnikéw warlodé minitnalna moze
zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek ptl. Dla wody rozlewanej do butclek lub pojemnikéw z natury bogatej
w ditlenek wegla lub sziucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto§¢ minimalna moze by¢ nizsza.

Data® - w zaleznogci od sposobu pozyskania przez GIA POJ SK A prébla jest daty: pobrania (gdy prébka pobisrana jest wylqeznic przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmg kurierskq bad# dostarczana osobidcie przez Klienta).

U - niepewnosé rozszerzona pomian przy pozomic ufnodei ok. 95% i wipélezynniky rozszerzema k=2, me uwzglednia niepewnosci pebierania probek, za wyjatkiem przy padkin, gdy zostalo to zaznaczone w uwapach.
Niepewnoié podaje sig w sytuacji, gdy ma 1o znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badwi lub zgodnoder z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczeniz Klienta

Rezultaty badan nizsze lub wyZsze niz zakresy pormarowe metod sg przedsiawiane jako odpowiednio < wartosé dolng granicy 2akrasu pomiarowego” lub > warlodé gormey granicy zakrosu pomiarowego™ Wartodcl 1e
stanowig informacjg o rezultatach badan. Jeh wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sa niepevnoscl rozszerzone, dotyczg one wartoéci dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowege metody.

Wyniki odnosza si¢ wytacanie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu}.

7Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyrdznione kursywa zostaly przokazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacye. Laboratorium nie ponesi odpowicdzialnosci za sposéb
pobrania i seprezentatywnosc prébek przckazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie bez pisemne) zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak ylko w catosa

1.aboratarium nia przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Migjsce wykonywania badan {"Lab "y L - Lajski, ul Kojcielna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doswiadezalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Myslowice, P - ul. Kazimierza Tynuenieckiego 34, 60-681
Poznai, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA Oryginalne Sprawozdania z badah sy wydawane w formie elektronicaneg # rozszerzemam * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zeaazku z tym wiszystkie wydruki, o ile nic sa
potwierdzone 7a zgodnost z oryginalem, sg kopiami

Uwagi:
Ogolna liczba mikroorganizmdw w 22+£2°C — czas inkubacji 68+4h, zastosowane podloze Agar 2 ekstraktem drozdzowym, posiew welebny
TEN: wynik 1 oznacza brak smaku, wynik >1 ovnacza wyczuwalny smak.
TEN: metoda petna, parzysta, wybor niewymuszony, czas przechowywania probki preed badaniem <72h, data i ¢zas badania - do wgladu, woda
referencyjna - woda #rédlana wolna od obeych zapachéw i smakéw, temp. badania: 23°C+2°C, liczba oceniajacych: 3;
TON: wynik 1 oznacza brak zapachu, wynik >1 oznacza wyczuwalny zapach.
TON: metoda pehna, parzysta, wybér niewymuszany, czas przechowywania prébki przed badaniem <72h, dala i czas badania - do wgladu, woda
referencyjna - woda Zrédlana wolna od obeych zapachéw i smakéw, temp. badania: 23°C£2°C, liczba oceniajacych: 3,
Sperzgdzone dnia: Autoryzowal wynik: Autoryzowal Sprawozdanic:
12-03-2025 Pracownik GBA POLSKA nr; 2120 Mtodszy Specjalista ds. Podui howalifkowans i lehtronicany
Pracownik GBA POLSKA nr 2246 $rodowiska odpisane kwalifikowanym podpisem elektronicenym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 N . , ]
Pracownik GBA POLSKA nr: 2656 Pracownik GBA POLSKA nr: |I|“|| "”I |"‘|
Pracownik GBA POLSKA nr: 2807 2835
Sprawozdanic sporzadeono w L egz. Oryginal pdil: Zleceniodawea, kopia pdl: Archiwuin w/m

Konice Sprawoezdania
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AKREDYTACII

mikrobiologia - fizykochemia Sensdryka

JQ‘CJOI )z)Li/
N T

Sprawozdanie z badan Nl L/0/01/2025/5311/FM/12

POL : %
GBAPOLSKA Sp. zo.0. /’:Q BADANIA
Mamber of GBA GROUP

ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa

AB 1095

e

Zleceniodawea: Gmina Przasnysz, 06-300 Przasnysz, ul Sw. Stanistawa Kostki 5

Zlecenie Nr: L/0/01/2025/5311

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095), referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnic)

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu clastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé  do
oceny zgodnodet w obszarze regulowanym prawnie)

P’rzedmiot badania: Woda do spozycia przez ludzi
R A B Decyzje: PPIS w Legionowie nr IIKN 102/2024 z dn. 16.10.2024, PPIS w Katowicach nr NS 11K .9027.3.75.2024
FATIRISeR IS A8 WA RacAl: 2 dn. 24.09.2024, PPIS w Poznaniu nr HK-JW 9022 3 2024 MM z dn_ 20 06 2024
Punkt pobrania: Kurek czerpalny - na SUIW Data*: 05 marca 2025
Adres pobrania: 06-300 Helenowo Nowe
Migjsce pobrania: SUW
Rodzaj wody do spoZycia: w=datniona
Godzina pobrania: 11:45:00
Temp. prébki pobranej [°CJ: 8.8
Pobranic prébek we: A PN-EN ISQ 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10 —— A
Teanispiort probék:  GBA POLSKA S, 2 6id. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2657
Numer prébki: 4100/03/25 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  05-03-2025 Data zakoficzenia badan:  14-03-2025
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U

L | Liczba bakterii grupy coli Jtk/100ml AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp MZ (Dz.1.2017.2294) 0

1S0O 9308-1:2014-12/A1:2017-04 zal:1:0a1)
L | Liczba Escherichia coli JK/100ml [ AE | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0 jtk/100ml; Rozp MZ (D2.U.2017.2294) 0

1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

L. | Liczba Enterokokow Jtk/100ml AE | PN-EN [SO 7899-2:2004 0 jtk/100m]; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) 0
L | Ogolna hezba mikroorganizmow w Jik/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 Bez nieprawidtowych zmian; Rozp MZ [
22:2°C (Dz.U.2017.2294)zal e 2y
PS | pll (in-situ) - A | PN-ENISO 10523:2012 od 6,5 - do 9,5 -; Rozp. MZ 7,9 0,2

(Dz.U.2017.2284) 21 L 629

PS | Przewodnosé elektryczna wlasciwa w uS/cm A PN-EN 27888:1999 <2500 uS/em; Rozp MZ 383 19
temp. 25°C. (Dz.U.2017.2294) 2 1 e 0119
M | Barwa mg/l Pt A | PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 Akceptowalna przez konsumentow i bez 10 1

nieprawidlowych zmian; Rozp MZ
(DzU.2017.2294) 211 ¢ %

M| Mgtnosé NTU A PN-EN [SO 7027-1:2016-09 - Rozp MZ (Dz.1.2017.2294) 0,26 0,04

E/0/01/2025/531 1/FMA2
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Lab. Badany parametr j.m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wrynik U

M | Liczba progowa smaku (TFN) - A | PN-EN 1622:2006 Akeceptowalny przez konsunentow i bez 1

nieprawidtowych zmian ; Rozp M7

(D2 U.2017.2294)
M | Liczba progowa zapachu {TON) - A | PN-EN 1622:2005 Akeeptowalny przez konsumentow i bey 1

nicprawidlowych zmian ; Rozp. MZ

(Dz.L.2017.2294)
M Akryloamid el A PB-148/1.F wyd. 3 z dnia 20.01 2022 < 0,10 ug); Rozp, M7 (122U, < {0,040 0,012

2017.2294)
M| Aniymon gl AR | PN-EN IS0 17294-2:2024-04 < 35,0 ug’l; Rozp MZ (D2 U 2017.2294) <10 02
M| Arsen ngil AL | PN-EN 18O 17294.2:2024-04 < 10 ug/l Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) <10 0.2
M | Azotany mg’l A PN-EN 180 133952001 < 50 mg/l, Rozp MZ (D2 U .2017.2294) 2,0 0,3
M | Benzen ngl A | PNTSO 11423-1:2002 < L0 ngdl; Rozp MZ (D U.2017.2294) < 0,25 0,02
M | Benzo(a)piren ngd A | PB-160/LF wyd. 7 2 dnia 20,01 2022 | 0,010 ugil. Rozp M7 < 0,0020 0,0004

(N2 0.2017.2291)
M| Bor mgdl AL | PN-EXN IS0 17294-2:2024-04 < 1,0 mg/l; Rozp MZ (D2 U7 2617 2294) 0,014 0,083
M | Bromiany ng:l A PN-EN 18O 11206:2013-07 < 10 pg’l; Rozp. M7 (D2.U.2017.2294) < 1,0 0,2
M| Chlerek winylu ugl AL | PN-EN 1SO 10301:2002 < 0,50 ugl; Rozp MZ (Dz.0U.2017.2294) < 0,10 001
M| Chrom uel AL | PN-EN [SO 17294-2:2024-04 < 340 ugdls Roxp M7 Dz 12017.2294) <0,50 0.10
M| Cyjanki ogélne ngl A ] PN-EN IS0 14403.2:2012 <50 ug: Rorp MZ (102.U.2017.2294) <10 2
Moy 1L2-dichleroetan (EDC) ug:l AL | PN-EXN IS0 10301:2002 < 3.0 ug’l; Rozp MZ (Dz.U2017.2291) = 0,50 006

LAOOLZ0ZES3NTM 12
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Mectodyka badania wg Wynagania Wynik U
M | Epichlorohydryna e A | PB-150/LF wyd. 4 z dnia 20.01 2022 [ 0,10 pg/l, Rozp MZ (D2.U.2017.2294) < 0,025 0,085
A | Fluorki mgl A PN-EX [SO 10304.1:2009, PN-EN ISO| < 1,5 mp/l; Rozp MZ {D2.17.2017 2294} 0,21 0,02

10304-1:2009/AC:2012
M | Kadm ugl AL | PN-ENISO 17294-2:2023-04 < 5,0 ng/l; Rosp. MZ (10207 2017 2294) < 0,50 Q.10
M| Miedz mg/] AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 < 2,0 mgd; Rozp M7 (D20 2017 2294) < 0,000350 080010
M| Nikiel pg'l AL | PN-EN [SO 17294-2.2024-04 < 20 pg/l: Rozp M7 (Dz.01.2017.2294) <0,50 0,10
M | Otow ngil AL | PN-ENT50 17294-2:2024-04 < 10 pgil; Rozp MZ (D2 U.2617.2294) < 0,50 0,08
M| Suma pestycydow {7 obliczen} ugdl AE | PN-EN IS0} 6468:2002 < 0,50 ug/l; Rozp MZ (1D2.U.2017.2294) <0010 0,003
M [ Rige ngil AL | PN-EN 180 17294-2:2024-04 < 1,0 ug/l; Rozp MZ (D7 U.2017,2294) <0,10 0,02
M | Selen ng/l AL | PN-IN ISO 17294-2:2024-04 < 10 ug/l. Rozp MZ (D2 1U.2017.2294) < 1,0 0,2
M | Suma trichlorectenu i tetrachloroetenu el AE | PN-EX IS0 103012002 < 10 ug’l; Rozp MZ (D2 15.2017.2294) < 1,0 0,2
M | Suma WWA (2 obliczen dla 4 zwiazkow|  ug’] A | PB-160VLE wyd. 7 2 dnia 20.01.2022 | <0,10 ug/l; Rozp. MZ (D2 U.2017.22%4) < (,0050 0,0009
wg rozp. 1 B(a)l")

M | Suma trihalogenometandw (THAI) ugfl ALl | PN-EX IS0 18301:2002 < 100 pg'l; Revp M7 (DeU. 2017.2294) < 1,0 03
M | Glin ug'l AE | PN-EXN ISO 17294-2:2024-09 <200 e/l Rozp MZ (D U.2017.2294) <10 2
M | Jon amonowy / wmoniak mgil A PN-EN IS0 11732:2007 pke d < 0,50 mg1, Rosp M7 (D2.U.2017.2294) 0,18 0,03

LA012025531 LM 12
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
M | Chlorki mg/l A | PN-ENISO 10304-1:2009, PN-EN [SO| < 250 mgl; Roep MZ (Dz.11.2017.2294) 3,9 0,5
10304-1:2009/AC:2012
M | Mangan ngl AE | PN-ENIS( 17294-2:2024-04 <30 pgl; Rozp. MZ (D2.U.2017.2294) 0,84 017
M | Starezany mg/l A PN-EN 150 10304-1:2009, PN-EN [SO| <250 mg/, Rozp MZ (122.1.2017.2294) 6,6 0,7
16304-1:2009AC:2012
M | Sed mg/l AE | PN-LNISQ 17294-2:2024-04 <200 med; Rozp M7 (D7.11.2017.2294) 4,1 0.6
M | Indeks nadmanganianowy (chemiczne g1 02 A | PN-EN IS0 8467:200] < 35,0 mg/ O2; Rozp M7 2.5 03
zapolrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (D2 17.2017.2294)
utlemalnosé
M | Zelazo ugdl AlL | PN-EN IS0 17294-2-:2024-04 <200 ng/l; Rozp MZ {Dz.11.2017.2204} 19 4
M | Bromadichloromelan ngfl AE | PN-EXN 180 10301:2002 = 13 ng/l; Rozp MZ (D2 U.2017.22%4) <10 0,1
PS | Chler wolny mgdl A PB-251 wyd. 7z dnia 10.01.2022 < 0,30 mgdl; Rezp MZ (132102017 2294) < 0,05
adz iy
PS | Chlor zwigzany (stgzenic chloramin) mg/ A PR-25/P wyd. 7z dwia 10.01.2022 0d 0.00 mg/l do 0,50 mg'l; Rozp M7 <005
(D2 U.2017.224)
M | Suma chloranéw i chlorynéw (z mg/l A PN-EN ISO 10304-4:2022-08 < 0,70 mg/l; Rozp N7 (DU 2017 2294) < 0,050 0,010
abliczen) mal L&
M Chleroform (urchlorometan) mg/l Al | PN-LN 150 10301:2002 < 0,030 mg1; Rozp. €M7 < 0,000 (,0001
(Dz. 0 .2017.2294)
M | Magnez mg/l AE | PN-EXNISO 17204-2:2024-04 od 7 mg/l do 125 mg/l; Rozp NZ 80 1,2
(D2 U2017.2294) 2185
M| Twardodé ogdlna {sumarycrna mg’l CaCCs| A PN-EN IS0 17294-2:2016-11 od 60 mg/l CaCO;y do 500 mg‘l CaCOs; 190 40
Zawartosé wapnia 1 nagnezu) Rop MZ (D2, 20172294y =1 19 %
M| Azotyny mg’] A PN-EN 150 13395:2001 <050 mgl; Rozp MZ (1220.2017 2294) < 0,066 0,010

LA012z028 S3LTAC12
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Lab. Badany parametr jomn Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
M| Aldryna gl AL | PN-EN ISC 6468:2002 < 0,034 1g1; Rozp MZ < 0,010 0,001
(Dz.1.2017.2254)
M | Meldiyna ngil AE | PN-ENISO 6468:2002 = {,030 ugd, Rozp. M4 < 6,010 04001
(1D2.U.2017.2294)
M | Endryna ngfl AE | PN-EN ISO 64638:2002 <010 ug1; Rozp MA (D2 U.2017.2294) <0,010 0,002
M | o,p'-dichlotodifenylodichloroctan (o,p'- gl AL | PN-EX IS0 6468:2002 < 0,10 ug/l, Rozp M7 (D7 U.2017.2299) <0,010 0,001
nDD)
M| o,p-dichlorodifenyledichloroctylen ug AF | PN-EN [SO 6468:2002 < 0,10 npft: Rovp MZ (Dr.11.2017.2294) < 0,010 0001
{o.p-NDE)Y
M| a,p-dichlorodifenylotrichlaroctan (o,p'- ug/l AE | PN-EN IS0 6463:2002 < 0,10 ugl; Rozp. MZ (DzU < 0,010 0,001
DnTY) 20172299
M| pop-dichloredifenylodichloroctan (p.p*- ug/l AE | PN-EN IS0 6463:2002 < 0,10 ug’l; Rogp M7 (Dz.U 2017 2294) <0010 0,001
DOD)
M | pp-dichlorodifenylodichloroetylen ngl AL | PN-ENISO 6468:2002 < 0,10 ug1; Rozp ML (D2 U 2017 2294) < 0,010 0,001
(p.p-DE)
M | p.p-dichlorodifenylotrichloroetan (p.p- gl Al | PN-ENISO 6468:2002 < 0,10 ng/l, Rozp MZ (Dy U.2017.2204} < 0,010 0.001
DIT)
M | alfa-heksachlarocykloheksan {alfa- pgl AL | PN-EN 18O 6468:2002 < 0,10 ng/l; Rozp M7 (D2.1.2017.2294) <0010 0,001
HCID
M | alfa-chlordan ugil AE | PN-EN 150 6468:2002 <0,10 ugl; Rozp. MZ (DU, < 0,010 0,001
2017.2294)
A | beta-heksachlorocykloheksan (beta- wgl AE | PN-ENTSO 6468:2002 <010 pgil: Rozp MZ {321, 2017.2294) < 0,010 0,001
HICEH)
M| delia-heksachloroeykloheksan {deha- nel AL | PN-EN IS0 6468:2002 <010 ng'l: Rowp MZ (D2 U2017.2294) < 0,010 0,00}
HCHY
M gamma-heksachlorocvkloheksan ngil AE | PN-EN SO 6468:2002 <0,10 ng/l; Rozp MZ (1.1 2017 2294) <0,010 0,001

(gamma-FICTL Iimdan}

LAO0EZ0ZS ST 2
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Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U
M | gamma-chlordan neil AE | PN-EN 150 6468:2002 <0,10 pg/l; Rozp. MZ (D2.U.2017.2254) = 0,010 0001
M | Endosulfan Il podl AL PN-EN IS0 6468:2002 < 0,10 ug/l: Rozp M7 (D7 U.2017 22943 <{0,010 0,001
M | Epoksyd heplachlom B gl AL | PX-EN 150 64638:2002 = 0,030 ugl; Rogp M2 < 0,010 0,001

(D2 1320172294}
M| Meptachlor ugl AL | PN-EN IS0 44682002 < 0,030 pg/l; Rozp M7 < 0,010 0,001
(Dr LU .2017.2294)
M | Aldehyd endryny pgdl AL | PN-EN IS0 6468:2002 = 0,10 pg/l, Rozp M7 (D21 2017 22943 < 0,010 0,001
M| Matoksychlor (DMDT) ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 ng/l; Rowp MZ {132.0.2017.2294) <0,016 0,001
A | Alachlor wgl AE | PN-EN IS0 6468:2002 < 0,10 ugl; Rozp M7 (D2 U.2017.2294) < 0,010 0,001
M Trflurahing ngfl AT PN-EN ISO 6168:2002 <0,10 ugl, Rozp. MZ {Dz L. < 0,010 0,001
2017.229:0
M [ Siarczan endosulfanu ngdl ALl | PN-EXN IS0 6468.2002 < 0,10 ng/l; Roxp M2 (D7 102017 2294) <0,018 0.001
M| Izadiyna gl AR | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10 ugl; Rozp M7 (D2 U 2017.2294) < 0,010 0,001
M| Suma HCTE (% oblicaet) ugil AE | PN-EN [SO 64682002 =410 pg’l; Rorp MZ (D2.U 2017.2294} <0010
M| Endosulfin ] ugil AL [ PN-EN IS0 61682002 < 0,18 ugl: Rozp M7 (D2.0.2017.2294) <0010 0,001
Al | [cksachlorabenzen (HCBY pgdl A PN-LN SO 64682002 < 0.010 0001
M| Epeksyd heptachloru A ugd AL [ PN-LEN IS0 64682002 < 0,030 ug'l, Rozp. M7 < 0,010 0,001

(D20.2017.2294)

“Lbe U Dopuszeza sig pojedynere bakierie < 10 1k (NPLY. W przypadku wykeyeia bakierti grupy coli < 10 jik (NPLY100 ml nalezy wykonaé badaie parametru I ¢oli 1 enterokoki
woawiasku 2 § 21 ust A RMA (D21, 2017 poz. 2291),

Lo 20z L FALL2
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=<3 Yy maganie , Bez nieprawidlowych zmian” ni¢ podlega ocenie przez Laboratorium.
Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroerganizmow nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzic wprawadzanej do sieci wodociggowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie kensumenta
=159 Wymaganic , Akceptowalna preez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian” nie podlega ocenic preez Laboratorium Pozadana wariodé tego parametru w wodzie w kranie
konsumenta — do 15 mg PU1.
=<6 0 Oznaczana w temperaturee 25°C
Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy acenic agresywnych wlasciwosci korozyjnych waody.,
=3 S8 parametr powinicn by¢ uwagledniony pray ocenie agresywnych wlasciwosci korozymych wody.
W odniesienin de wody niegazowane) rorlewanej de butelek lub pejemnikéw wartodé minimalna mose
zostal obmzona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej
w ditlenck wegla lub szucznie wzbogacongj ditlenkiem wegla wartosé minimalna moze by¢ nizsza.
W punkeie czerpalnymn u kensumenta, jezeli woda jest desynfekowana ehlorem lub jego mwigzkami. Dopuszezalne sterenic walnego chloru w zbiomiku magazynojgeym wodg
w srodkach transportu lgdewego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0.5 mg/il

al1d 3

=4 W punkeie czerpalnym u kansumenta, jezell woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chlors,

“ A Nie wigee] niz 30 mg/l magneau, jezeli stgzenic siarczanow jest réwne lub wigksze od 250 mg'l. Priy miszej zawartodei siarczanéw dopuszezalne sigrenic magnezu wynosi
125 mg/l; warloi¢ zalecana ze wzgleddw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada chowigzku uzupetniania przez przedsigblorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne, gdy wartoéé wynosi <7 mg/l

%W przeliczeniu na weglan wapnia; wartodé zalecana e wrgleddw zdrowolnych — oznacva, 2e jest to wartosé pozadana dla zdrowia ludzkicge, ale nie naktada obowigzku

uzupelniania przez prredsigbiorstwo wodociggowe-kanalizacyjne, gdy wartosé wynosi <60 mg/l.

[ata* - v zalemmodci od spesobu pozyskania preez GRA POLSKA probki jest data, pobrania {gdy probka pobiarana jast wylgcznia przez pracownrka GEA POLSKA} lub odbioru {gdy prohka adbierana jest od Klienta
przez pracownika GBA POLSKA, dostarezana jest praez fivmg kurierska badz dostarczana osobidcie przez Klienta)

U - niepevnosé sezszerzona pomian przy poziomie ufnosci ok. 93% i wspolezynniku rozszerzenta k=2, nic uwzglednia niepewnosci pobicerania probek, za wyjakizm przypadkéw, gdy zostate 1o zaznaczone w uwagach
Niepewnosé podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosel wymkow badait lub zgedneici # wymagamams / specyfikacjani oraz na zyezema Khenta

Rezultaty badan nizsze lub wyisze niz zakresy pomiarowe metod 53 praedstaniane jako odpowicdnio , < warlos¢ dolngj granicy zakresu pemiarowsge” lub = warlasé gémej granicy zakresu pomiarowega™ Wartasci te
stanowia informagyg o rezultatach badan. Jedli wraz z tak preedstawiony mi rezuliatarm badan podane sa niepewnosel rozszerzone, doty cza one wartesci dolnej lub gomej granicy zakresu ponuarowego metody

Wynikl odnosiy sig wytaeanie do badanych prbek (pobranych lub odebranych - zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu}.

Zanueszczone w Spravozdaniu informacje wyrdinione kursywyq zostaly przekazane przez Klienta, Laboratoriun niz ponosi odpowiedalnosci za te informacje. Laboatatorium nic ponesi edpowiedzialnosci za sposdl
pobrania i reprezentatywnosé prébek przekazanych przez Khienta do badar

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie meze byé powielanc inaczej, jak tylke w eatosci

Laboratorium nig preechowuje probek po badaniach, chyba #e 2 Klientem ustalono inaczej

Miggsce wykonywania badan ("l.ab."). L. - Eajski, ul Kosciclna 2a, 05-119 Legionowa, 1. - ul. Dodwiadezalna $0a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabrycana 7, 41-404 Mystowice, I - ul. Kazimizrza Tymienieckieogo 34, 60-631
Poznan, I'S - Ponvar In-Sia

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania 2 badwh sa wydawane w [ormie elekironicinej z rozszerzeniem * pdf, podpisanz kwalifikowanym podpisem elektronicznym W zwiazku 2 tym wszysikie wydruki, o ile nie sg
poiwterdzone 7a zgodnosé z oryginatemn, sa kepram,

Uwaygi:
Suma trihalogenometandw (TTIM) oynacza sunie stgzeh zawvigzkéw: trichlorometan {chleroform), bromaodichlorometan, dibromechlorometan,
tribromometan.
Ogotna liczba mikroorganizméw w 22+2°C — czas inkubacji 68+4h, zastosowane podioze Agar z ckstraktem drozdzowym, posiew wglebny
TFN: wynik | oznacza brak smaku, wynik >1 oznacza wyczuwalny smak
TFN: meteda pelna, parzysta, wybdr nicwymuszony; czas preechowywania probki preed badaniem <72k, data i czas badania - do wgladu, woda
referencyjna - weda Zrodlana wolna od obcych zapachéw i smakéw, temp, badania: 23°C=2°C, licxba oceniajacyeh: 3,
TON. wynik 1 oznacza brak zapachu, wynik >1 oznacza wyczuwalny zapach,
TON: meloda pelna, parzysta, wybdr niewymuszony, ¢zas przechowywania probki przed badanicm <72h, data i czas badania - do wglady, woda
referencyjna - woda Zrédlana wolna od obeych zapachow i smakow, temp. badania: 23°C+2°C, liczba oceniajacyeh: 3
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Auntoryzowal Sprawozdanie:
14-03-2025 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Mlodszy Specjalista ds. _— T . lektromicam
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr- 2255
Pracovwnik GBA POLSKA nr; 2257 " |||||||"|"||||"||||||"||”‘l‘|||"|||||"”||”||||" II I||
Pracownik GBA POLSKA nr: 2261
Pracownik GBA POLSKA nr: 2437 o R ‘
Pracownik GBA POLSKA nr: 2438 Pracownik (JBA_I OLSKAnr
Pracownik GBA POLSKA nr: 2591 2855
Pracownik GBA POLSKA nr; 2656
Pracownik GBA POLSKA nr: 2681
Iracownik GBA POLSKA nr. 2807
Speawozdanie sporzadzone w b ogr. Oryginal pdl: Zlecenipdawea, kopia pdf: Arcliiwum w/m
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EOU-2023 5311 M 12



